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Este manual de instrucciones contiene informa-
ciones importantes y tiene que ser leido detenida-
mente por personas competentes antes de cual-
quier manipulacion, el transporte, la inspeccién
y la instalacion del producto. Se aporté todo la
atencion a la preparacion de estas instrucciones y
de las informaciones dadas, sin embargo, es de la
responsabilidad del instalador de asegurarse que
el sistema es conforme a los reglamentos nacio-
nales e internacionales en vigor, particularmente
los relacionados con la seguridad. El fabricante,
Soler & Palau Sistemas de Ventilacién SLU no se
responsabiliza de las roturas, accidentes u otros
problemas debidos a la falta de respecto de las ins-
trucciones contenidas en este manual. Los ventila-
dores objetos de este manual han sido fabricados
respectando rigurosas reglas de control de calidad
como la norma internacional I1SO 9001. Una vez el
producto instalado, este manual tiene que entre-
garse al utilizador final.

TRANSPORTE Y MANIPULACION

El embalaje de este aparato, ha sido disenado para
soportar las condiciones normales de transporte,
no se debe transportar el aparato fuera de su em-
balaje original ya que podria deformarse o dete-
riorarse.

El almacenaje del producto debe realizarse en su
embalaje original y en un lugar seco y protegido
de la suciedad hasta su instalacion final. No acepte
un aparato que no esté contenido en su embalaje
original o que muestre signos de haber sido ma-
nipulado. Evitar golpes, caidas y el colocar pesos
excesivos sobre el embalaje. Al manipular produc-
tos pesados, use elementos de elevacién adecuada
para evitar danar a las personas o al propio pro-
ducto. Nunca levante un aparato asiéndolo por los
cables, la caja de bornes, la hélice o turbina ni por
la reja de proteccion.

IMPORTANTE PARA SU
SEGURIDAD Y LA DE LOS
USUARIOS

La instalacion debe realizarse
por un profesional cualificado.
Asegurese de que la instalacion
cumple con los reglamentos me-
canicos y eléctricos de cada pais.
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Una vez puesto en servicio, el
aparato debe cumplir con las
Directivas. Si necesario, las pro-
tecciones adecuadas se pueden
localizar en el apartado de Acce-
sorios del Catalogo General de
S&P. Los ventiladores o los apa-
ratos que los incorporan, han
sido disenados para mover aire
dentro de los limites indicados
en la placa de caracteristicas.
No utilizar este aparato en atmds-
feras explosivas o corrosivas.

Si el ventilador se debe utilizar
en ambientes con una humedad
relativa superior al 95% consul-
te previamente con un Servicio
Técnico de S&P.

Si el ventilador esta extrayendo
aire en un local donde esta ins-
talado una caldera u otro tipo
de aparato a combustion, ase-
gurese que en el local existen
las suficientes entradas de aire
para garantizar una correcta
combustion.

Este aparato pueden utilizar-
lo ninos con edad de 8 anos y
superior y personas con capa-
cidades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento, si
se les ha dado la supervision o
formacidn apropiadas respecto



al uso del aparato de una ma-
nera segura y comprenden los
peligros que implica. Los ninos
no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimien-
to a realizar por el usuario no
deben realizarlos los ninos sin
supervision.

SEGURIDAD EN LA INSTALACION

Antes de manipular el ventilador, aseglirese de
que esta desconectado de la red, aunque ya esté
parado y de que nadie pueda ponerlo en marcha
durante la intervencion.

Antes de empezar la instalacion, asegurarse que el
ventilador este adaptado para la aplicacion.
Comprobar que la estructura en la que esta instala-
do es lo suficientemente resistente para soportar el
aparato en funcionamiento a su maxima potencia.
Elventilador tiene que posicionarse en una base s6-
lida, de nivel y respectando el sentido del aire. Utili-
zar todas las fijaciones. Prever todos los accesorios
necesarios para un montaje correcto y seguro.

Los acoplamientos elésticos tienen que ir tensa-
dos para no crear perturbaciones en flujo de aire
sobre todo en aspiracion del ventilador. Asegurese
de que no hay elementos libres en las proximida-
des del ventilador que puedan ser aspirados por
el mismo. Si se va a instalar en un conducto, com-
pruebe que esté limpio de cualquier elemento que
pudiera ser aspirado por el ventilador. En caso de
conexion de un ventilador a un conducto, este debe
ser exclusivo para el sistema de ventilacion. Para
la conexion eléctrica siga las indicaciones del es-
quema de conexion.

PUESTA EN SERVICIO

Comprobar que los valores de tensién y de fre-
cuencia de la red eléctrica este iguales a los valo-
res indicados en la placa de caracteristica (maxima
variacion de tension = 5%).

Comprobar que la conexién a tierra, las conexiones
a terminales, las estanqueidades en las entradas
de cables se han efectuado correctamente.

En acuerdo con la Directiva de maquinas 89/392/
EU, si el ventilador es accesible al utilizador y que
existe un riesgo para su salud, protecciones ade-
cuadas tienen que montarse.

Comprobar que las partes mdviles acttan libre-
mente sin molestias.

Comprobar que no hay restos de materiales de
montaje ni cuerpos extranos que puedan ser aspira-
dos ni en el area del ventilador ni en los conductos.

S.M

Comprobar que todos los soportes este bien fija-
dos y no danados.

Proteger la zona de trabajo y poner en marcha el
motor.

Comprobar que el sentido de giro de la hélice y del
flujo de aire es correcto.

Comprobar que no se perciben vibraciones anéma-
las, que los consumos no sobrepasan los valores
indicados en la placa del ventilador.

Después de dos horas de funcionamiento, compro-
bar que todas las fijaciones siguen apretadas.

En caso de saltar alguno de los dispositivos de pro-
teccion eléctricos de la instalacion, desconectar el
aparato de la red y comprobar la instalacion antes
de ponerlo de nuevo en funcionamiento.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento y las reparaciones del producto
tienen que ser efectuados por personas compe-
tentes y conforme a las normas locales e interna-
cionales. Antes de manipular este aparato, ase-
gurarse que esta desconectado de la red eléctrica
aunque este parado y que nadie pueda ponerlo en
marcha durante la intervencion.

Es necesaria una inspeccion regular del aparato. La
frecuencia de la misma, debe ser en funcidn de las
condiciones de trabajo para evitar la acumulacién
de suciedad en hélices, turbinas, motores y rejillas
que podria entrafar riesgos y acortaria sensible-
mente la vida del mismo. El procedimiento de veri-
ficacion debe ser funcidn de las condiciones de uso.
En todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion, deben observarse las normas de seguridad
vigentes en cada pais. En las operaciones de lim-
pieza tener mucha precaucién de no desequilibrar
la hélice o turbina.

PUESTA FUERA DE SERVICIO Y RECICLAJE

La normativa CEE y el compromiso que
debemos adquirir en futuras genera-
ciones nos obligan al reciclado de ma-
teriales; le rogamos que no olvide de-
positar todos los elementos sobrantes
— del embalaje en los correspondientes
contenedores de reciclaje. Si su aparato, ademas,
estd etiquetado con este simbolo, no olvide llevar
el aparato sustituido al Gestor de Residuos mas
proximo.

Para aclarar cualquier duda con respecto a los
productos S&P dirijase a la Red de Servicios Post
Venta si es en territorio espanol o a su distribuidor
habitual en el resto del mundo. Para su localiza-
cién y para obtener la declaracién de conformidad,
otro documento de la CE, o copia de este manual,
consultar la pagina WEB www.solerpalau.com.
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This instruction manual contains important infor-
mation and must be read carefully by competent
persons prior to any handling, transport, inspec-
tion or installation of this product. Every care has
been taken in the preparation of the instructions
and information; however, it is the responsibility of
the installer to ensure the system complies with
relevant national and international regulations,
especially safety. The manufacturer, Soler & Palau
Sistemas de Ventilacion S.L.U. accepts no respon-
sibility for breakages, accidents or any inconven-
ience caused by failure to comply with the instruc-
tions contained in this manual.

The fans referred to in this manual have been
manufactured in accordance with rigorous quality
control and International standard I1SO 9001. Once
the product has been installed, this manual to be
retained by the end user.

TRANSPORT AND MANIPULATION

The packaging used for this fan has been designed
to support normal transporting conditions. The fan
must always be transported in its original packag-
ing as not doing so could deform or damage the
product.The fan must always be transported in its
original packaging. Do not accept delivery if the fan
is not in its original packaging or shows clear signs
of having been damaged.

The product should be stored in a dry place in its
original packaging, protected from dust and dirt
until it is installed in its final location.

Do not place heavy weights on the packed product
and avoid impact damage.

Any lifting equipment must be safe and of suitable
capacity for weight and size. Special attention may
be required to ensure fan assembly does not dis-
tort or tilt as weight distribution may vary. Never
lift a product by pulling it by the wires or terminal
casing. Likewise, no pressure should be applied on
the propeller, turbine or safety grid while manipu-
lating the product.

IMPORTANT INFORMATION
FOR THE SAFETY OF
INSTALLERS AND USERS

Installation must be carried out
by qualified persons acting in
accordance with all safety pre-
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cautions applicable and as re-
quired by law, regulations and
standards in the country appli-
cable.

All fans are designed and man-
ufactured in accordance with
EC Directive. Safety guard ac-
cessories are available from
S&P if required due to specific
installation. Working ambient
temperature for fan equipment
should not be exceeded typi-
cally this will be within -20°C to
+40°C, unless stated otherwise.
This fan must not be used in
explosive or corrosive atmos-
pheres.

If the fan is used in atmos-
pheres with more than 95% rel-
ative humidity, consult the S&P
Technical Service first.

If the fan is to extract air from
premises where a boiler or
other combustion appliance is
installed, make sure that the
room has sufficient air intakes
to assure adequate combustion.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental ca-
pabilities or lack of experience
and knowledge if they have
been given supervision or in-



struction concerning use of the
appliance in a safe way and un-
derstand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.

SAFETY DURING INSTALLATION

Fan equipment should be electrically isolated and
locked out before any work started.

Before any installation work is started, ensure that
fan equipment is correct for application. Location
for installation is solid, level, flat and suitable for
mounting fan assembly.

Fan should be located in position, and assembled
with any accessory equipment supplied, on rele-
vant mounting, anti-vibration mountings, safety
protection guards, on a solid level base to avoid
any distortion and misalignment and with correct
air direction as shown on nameplate. Fan should
then be levelled on any anti-vibration mountings.
Flexible connectors must be taught to ensure no
disruption to air flow, especially on inlet to fan.
Make sure there are no loose elements near the
fan. When the fan is mounted in a duct, check that
it is clean of any elements and exclusively used for
ventilation system.

For electrical connections follow the wiring dia-
gram indicated in this manual.

START UP

Check fan equipment name plate data is appropri-
ate to the location electrical supply, especially Volt-
age, Frequency, Phase, Amps, speed are correct.
Check earth connections, electrical terminations
and terminal box lid, with any seals, if fitted, are
correct.

In compliance with Machine Directive 89/392/EU, if
the fan is accessible to operators and is a health
and safety risk, adequate protection must be fitted,
information for safety equipment, including guards,
can be found in S&P accessories catalogue.

Check all rotating parts have free, unobstructed
movement.

Check there are no foreign bodies inside the fan or
that can be drawn into, or fall into fan.

Check the structure is complete and has no dam-
age. Check installation and area is safe and ener-
gise fan and start motor.

Check that the impeller and airflow direction is
correct, and there are no unusual vibrations.
Check current does not exceed fan equipment
nameplate data.
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Electrical connection is in accordance with the wir-
ing diagram included in the manual (voltage regu-
lation allowed only on HS - terminal LAJ.

If any of the electrical safety devices blow, the
fan must be quickly disconnected from the mains
supply. The whole installation should be carefully
checked before trying to start up the fan again. Af-
ter two hours of operation, check that all fixings
are tight and adjust if necessary.

MAINTENANCE

Maintenance/repairs must be carried out by com-
petent personnel and in accordance with applica-
ble International, National and Local regulations.
Fan equipment should be electrically isolated and
locked out before any work started.

Fan equipment should be regularly cleaned, fre-
quency depending upon service load and applica-
tion, but no less than every year. Cleaning should
include all areas where dust can accumulate in the
fan equipment.

Special attention should be made to any unusual
sounds, vibration or temperature. If any problems
are detected the fan equipment should be stopped
immediately and cause inspected. The impeller
and blades should be regularly checked for dam-
age that could cause imbalance in the moving parts

PUTTING OUT OF SERVICE AND RECYCLING

EEC legislation and our consideration of

future generations mean that we should

always recycle materials where possible;

please do not forget to deposit all pack-

aging in the appropriate recycling bins. If
—_— your device is also labeled with this sym-
bol, please take it to the nearest Waste Manage-
ment Plant at the end of its servicable life.

To clarify any questions regarding S&P products
contact your local distributor. For its location and
to obtain the EU Declaration of Conformity certified
technical data sheet and copy of this instruction
manual, see our web site www.solerpalau.com
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Ce manuel d'instructions contient d’importantes
informations et doit étre lu attentivement par des
personnes compétentes avant toute manipula-
tion, le transport, linspection et linstallation de
ce produit. Toute lattention a été apportée a la
préparation de ces instructions et des informa-
tions données, cependant, il est de la responsa-
bilité de linstallateur d'assurer que le systéeme
est conforme aux réglementations nationales et
internationales en vigueurs, en particulier celles
traitant de la sécurité. Le fabricant, Soler & Palau
Sistemas de Ventilacién SLU ne sera tenu pour
responsable de la casse, des accidents ou autres
problémes dus au non-respect des instructions
contenues dans ce manuel. Les ventilateurs objets
de ce manuel d'instruction ont été fabriqués en
respectant de rigoureuses regles de controle qua-
lité comme La norme internationale ISO 9001. Une
fois le produit installé, ce manuel doit étre conser-
vé par lutilisateur final.

TRANSPORT ET MANIPULATION

L'emballage de cet appareil a été concu pour
supporter des conditions normales de transport.
L'appareil ne doit pas étre transporté hors de son
emballage, ce qui pourrait le déformer ou le dé-
tériorer. Le stockage du produit doit étre effectué
dans son emballage d’origine, en lieu sec et pro-
tégé de la saleté, jusqu'a son installation finale.
N'accepter aucun appareil livré hors de son em-
ballage d’origine, ou présentant des signes d"avoir
été manipulé. Eviter les coups, les chutes et de
placer des poids excessifs sur l'emballage. Lors
de la manipulation de produits lourds, utilisez des
moyens de levage appropriés pour éviter les dom-
mages aux personnes ou aux matériels.

Ne jamais soulever un appareil par les cables élec-
triques, la bofte de bornes, U'hélice ou la turbine ou
encore par la grille de protection.

IMPORTANT POUR VOTRE
SECURITE ET CELLE DES
UTILISATEURS

Linstallation doit étre réalisée
par un professionnel qualifié.
S'assurer que linstallation ré-
pond aux réglementations méca-
niques et électriques en vigueur
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dans chaque pays. Pour répondre
aux Directives, monter les pro-
tections appropriées décrites
dans le chapitre Accessoires du
Catalogue Général de S&P. Les
ventilateurs ou leurs composants
ont été concus pour déplacer lair
dans les limites indiquées sur la
plaque caractéristiques.

Ne pas utiliser cet appareil dans
des atmospheres explosives ou
corrosives. En cas d'utilisation
de cet appareil dans une am-
biance présentant un taux d"hu-
midité relative supérieur a 95%,
veuillez consulter au préalable
les Services Techniques.

Si le ventilateur doit étre instal-
lé dans un local équipé d'une
chaudiere ou d'un autre type
d’appareil a combustion, s'as-
surer que les entrées d’air dans
le local sont suffisamment di-
mensionnées pour garantir une
combustion correcte.

Cet appareil peut étre utilisé
par des enfants agés de 8 ans
et plus et par des personnes
dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont
réduites ou des personnes
dénuées d’expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par lintermé-



diaire d'une personne respon-
sable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d’instructions
préalables concernant lutilisa-
tion de lappareil. Les enfants
ne doivent pas jouer avec lap-
pareil. Le nettoyage et lUentre-
tien a réaliser par lutilisateur
ne doivent pas étre réalisés par
des enfants sans surveillance.

SECURITE LORS DE LINSTALLATION

Avant de manipuler le ventilateur, s’assurer qu’il
est débranché du réseau électrique, méme s'il
est arrété, et que personne ne puisse le mettre
en marche pendant Uopération.

Avant de commencer linstallation, s’assurer que
le ventilateur est adapté pour Uapplication. Vérifier
que la structure du support est suffisamment ré-
sistante pour supporter l'appareil en fonctionnant
a sa puissance maximale. Utiliser toutes les fixa-
tions. Le ventilateur doit étre mis en place sur une
base solide et de niveau en respectant le sens de
L'air. Prévoir tous les accessoires nécessaires a un
montage correct et sir. Les manchettes souples
doivent étre tendues pour assurer un bon écou-
lement de lair, en particulier a laspiration du
ventilateur. S'assurer qu’il n’y ait aucun objet ou
materiel dans les environs du ventilateur pouvant
étre aspiré ou déplacé. Si le ventilateur doit étre
raccordé a des conduits, vérifier qu'ils sont propres
et qu'il n'y a pas d’objet ou matériau pouvant étre
aspiré ou soufflé par le ventilateur.

En cas de branchement du ventilateur a un conduit,
celui-ci devra étre exclusivement destiné au sys-
teme de ventilation.

Pour le branchement électrique, suivre les indica-
tions du schéma de raccordement.

MISE EN SERVICE

Vérifier que les valeurs de tension et de fréquence
du réseau d'alimentation sont égales a celles indi-
quées sur la plaque caractéristiques.

Vérifier que le raccordement a la terre, les bran-
chements électriques et les étanchéités au niveau
des passages de cables, si nécessaire, sont correc-
tement réalisées.

En accord avec la Directive Machine 89/392/EU, si
le ventilateur est accessible a lopérateur et qu'il
existe un risque pour sa santé et sécurité, des
protections appropriées doivent étre utilisées (voir
catalogue S&P).
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Vérifier que les parties mobiles fonctionnent libre-
ment sans géne.

Vérifier qu'il n'y a pas de reste de matériaux de
montage ni de corps étrangers pouvant étre as-
pirés, ni dans et autour du ventilateur, ni dans les
conduits.

Vérifier que les supports sont bien en place et non
endommagés.

Vérifier que le sens de rotation de Uhélice ou de la
turbine ainsi que du flux d'air sont corrects. Véri-
fier qu’aucune vibration anormale n’est percue,
que le courant consommé ne dépasse pas la valeur
indiquée sur la plaque du ventilateur.

Au cas ol un des dispositifs de protection élec-
trique de linstallation s'actionnerait, débrancher
lappareil et vérifier linstallation avant de la re-
mettre en marche.

ENTRETIEN

La maintenance et les réparations doivent étre
réalisées par du personnel compétent et en ap-
plication des normes locales et internationales.
S’assurer que le ventilateur est débranché du
réseau électrique, méme s’il est arrété, et que
personne ne puisse le mettre en marche pendant
Uopération.

Une inspection réguliere de l'appareil est néces-
saire. Sa fréquence doit étre fixée en fonction des
conditions de travail, afin d’éviter laccumulation de
saleté dans les hélices, les turbines, les moteurs
et les grilles, ceci pouvant entrainer des risques et
pourrait réduire sensiblement la vie de Uappareil.
La procédure de vérification doit &tre fonction des
conditions d'utilisation. Une attention particuliere
doit étre apportée aux bruits, vibrations ou tempé-
ratures inhabituels. Si un probleme est détecté, le
ventilateur doit étre immédiatement arrété afin d’en
déterminer les causes. L'état de propreté des hélices
et turbines doivent &tre régulierement vérifié afin
d'éviter tout risque de déséquilibres et de vibrations.

MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE

La norme de la CEE et l'engagement que

nous devons maintenir envers les futures

générations nous obligent a recycler le

matériel; nous vous prions de ne pas ou-

blier de déposer tous les éléments res-

tants de l'emballage dans les containers
correspondants de recyclage. Si ce symbole est
appose sur l'appareil, déposer l'appareil remplacé
dans la déchetterie la plus proche.

Pour toute question concernant les produits S&P,
contacter votre distributeur. Pour sa localisa-
tion ou pour obtenir la déclaration de conformi-
té de VUE, d'autres documents réglementaires
ou la copie de ce manuel, voir notre site web
www.solerpalau.com
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Wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das Sie uns
durch den Kauf dieses S&P Produktes entgegen-
gebracht haben.

Dieses Produkt entspricht den sicherheitstechni-
schen Regelungen und wurde in Ubereinstimmung
mit den CE-Bestimmungen hergestellt.

Vor dem Einbau und der Inbetriebnahme lesen Sie
bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.
Sie enthalt wichtige Hinweise fiir die Sicherheit
wahrend Montage, Inbetriebsetzung und Instand-
haltung dieses Produktes.

Nach der Installation und Inbetriebnahme {ber-
geben Sie dieses Anweisungshandbuch bitte dem
Betreiber.

Bitte priifen Sie das Gerat nach Erhalt auf ein-
wandfreien Zustand und Funktion. Kontrollieren
Sie an Hand des Typenschildes, ob Modell, Ausfiih-
rung und technische Daten mit Ihrer Bestellung
Gbereinstimmen.

TRANSPORT UND HANDHABUNG

Die Verpackung der Geréte ist fir normale Trans-
portbelastungen ausgelegt. Um mdgliche Be-
schadigungen auszuschlieflen, transportieren Sie
deshalb die Produkte ausschlieBlich in ihrer Ori-
ginalverpackung.

Bitte lagern Sie die Produkte bis zur endgiltigen
Installation originalverpackt, trocken und vor Ver-
schmutzung geschiitzt. Nehmen Sie grundsatzlich
kein Gerat entgegen, dass nicht orginal verpackt
ist oder Anzeichen von unsachgemafier Handha-
bung aufweift.

Vermeiden Sie wahrend des Transportes Stof3bela-
stungen und belasten Sie die Verpackungen nicht
mit UbermaBig goBen Gewichten, die die Verpa-
ckung beschadigen konnten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die Installation muss grund-
satzlich durch einen qualifi-
zierten Fachbetrieb erfolgen.
Stellen Sie sicher, dass die In-
stallation den mechanischen
und elektrischen nationalen
Vorschriften, dem neuesten
Stand, entspricht.
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Nach der Inbetriebnahme muss

das Gerat folgende Richtlinien

erfullen:

- Niederspannungsrichtlinie
2006/95/CE

- Richtlinie  zur elektroma-
gnetischen Vertraglichkeit
2004/108/CE.

Die Ventilatoren und Anlagen
wurden konzipiert, um Luft ge-
mal der auf dem Typenschild
ausgewiesenen Grenzwerte zu
bewegen.

Die Gerate durfen nicht in ex-
plosiven oder korrosiven Berei-
chen betrieben werden. Wenn
das Produkt in einem Raum
zusammen mit schornstein-
abhangigen Feuerungen (Heiz-
kessel usw.) betrieben wird,
muss auf jeden Fall fir aus-
reichende Zuluft gesorgt wer-
den. Der Ausblasstutzen des
Ventilators darf nicht an einen
Schacht angeschlossen wer-
den, der zum Rauchabzug von
Gas oder Brennstoff betriebe-
nen Geraten benutzt wird.
Dieses Gerat kann von Kindern
ab einem Alter von acht (8)
Jahren und von Personen mit
eingeschrankten  physischen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder einem Mangel



an Erfahrung und/oder Wissen
verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder be-
zlglich des sicheren Gebrauchs
des Gerats unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.
Kinder dirfen nicht mit dem
Gerat spielen. Reinigung und
Benutzerwartung dirfen nicht
durch Kinder ohne Beaufsichti-
gung durchgefiihrt werden.

SICHERHEIT BEI DER INSTALLATION

Der Ventilator sowie evtl. vorhandene Luftkanale
bzw Luftleitungen sind von Fremdkérpern (z.B.
Spane, Schrauben, Werkzeug, etc.) frei zu halten.
Wenn Sie das Gerat installieren, stellen Sie sicher,
dass alle Befestigungen ordnungsgemaf durchge-
fihrt wurden und dass Aufhdngungen sowie sons-
tige Fixierungen auf einen dauerhaften Betrieb des
Gerates bei dessen maximaler Leistung ausgelegt
sind.

Bevor Sie am Gerat arbeiten, stellen Sie sicher,
dass das Gerat vom Stromnetz getrennt ist, selbst
dann, wenn das Laufrad nicht dreht.

Priifen Sie die Spannungs- und Frequenzwerte des
Stromnetzes auf Ubereinstimmunung mit den An-
gaben des Typenschildes.

Der Elektroanschluss muss entsprechend dem
Schaltschema durchgefiihrt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter (Erdung),
falls vorhanden, ordnungsgemafl angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass thermische- und
Uberstom-Schutzeinrichtungen auf die entspre-
chenden Grenzwerte voreingestellt sind und dass
diese ordnungsmemass angeschlossen sind. Wird
der Ventilator mit einem Luftkanal verbunden, darf
dieses Liftungssystem ausschliefllich zum Luft-
transport eingesetzt werden.

VOR DER INBETRIEBNAHME

Bevor Sie den Ventilator und/oder die Anlage in
Betrieb setzen, liberpriifen Sie, dass:

alle Fixierungen des Apparates und der elektri-
schen Anlage ordnungsgemaf vorgenommen sind.
die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen ord-
nungsgemaf angeschlossen sind.

keine Fremdkdrper vom Ventilator im Luftstrom
fortbewegt werden kdnnen.
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der Schutzleiter ordnungsgemafl angeschlossen
ist. die elektrischen Schutzvorrichtungen ange-
schlossen sind und ordnungsgeman voreingestellt
wurden und sich im betriebsfahigem Zustand be-
finden.

die Durchfiihrungen von Leitungen und die elektri-
schen Anschlisse abgedichtet sind.

BEIM INBETRIEBSETZEN

Drehrichtung des Laufrades tberprifen.

Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf durchfiihren.
Bei Auslosung einer elektrischen Schutzvorrich-
tung trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und
Uberprifen Sie die Anlage vor dem Wiederein-
schalten.

WARTUNG

Wartungsarbeiten dirfen ausschlieilich durch
ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils
geltenden nationalen Vorschriften durchgefiihrt
werden.

Vor allen Arbeiten am Gerat sind die Gerdte vom
Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Dies gilt ausdricklich auch dann, wenn
sich das Laufrad nicht dreht.

Ventilatoren sind regelmaBig auf ihre ordnungs-
maBige Funktionsfahigkeit und Betriebsbereit-
schaft zu Uberpriifen sowie gegebenenfalls zu
reinigen.

Die Haufigkeit der Wartung richtet sich nach den
Betriebsbedingungen, sollte jedoch mindestens
einmal pro Jahr erfolgen.
Schmutzansammlungen an Laufrad, Motor und
Gitter sind zu vermeiden, da derartige Verschmut-
zungen Gefahren hervorrufen kdnnen sowie die
Lebensdauer des Ventilators wesentlich verkdr-
zen.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine
Unwucht am Laufrad entsteht.

AUSSERBETRIEBNAHME UND RECYCLING

Die CEE-Regelungen und unsere Ver-
antwortung zukinftigen Generationen
gegeniber verpflichten uns zum Mate-
rialrecycling.

Bei Fragen zu den Produkten von Soler & Palau
wenden Sie sich bitte an die nationale S&P- Nie-
derlassung oder an den jeweiligen nationalen Im-
porteur von Produkten von Soler & Palau.

Sie finden die Kontaktadressen auf unserer Web-
seite unter: www.solerpalau.com
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Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen
dat u in S&P stelt door de aankoop van dit product,
dat is geproduceerd in overeenstemming met de
CE-normen.

Wij verzoeken u voordat u over gaat tot de instal-
latie en de inbedrijfstelling van dit product deze
handleiding aandachtig te lezen. Deze bevat be-
langrijke aanwijzingen voor uw eigen veiligheid
en die van de gebruikers tijdens de installatie, het
gebruik en het onderhoud. Geef deze handleiding
door aan de eindgebruiker na het beéindigen van
de installatie.

Controleer de goede staat van het apparaat bij
het uitpakken. Elk fabrieksmatig defect of defect
tengevolge van het transport valt onder de S&P-
garantie, meld dit dan ook onmiddellijk aan uw le-
verancier. Controleer ook of het apparaat daadwer-
kelijk overeenkomt met het door u bestelde model,
zie hiervoor het typeplaatje.

TRANSPORT

De verpakking van dit apparaat is speciaal ontwor-
pen om het apparaat te beschermen tegen de nor-
male transportomstandigheden. Het apparaat mag
niet getransporteerd worden zonder de originele
verpakking, daar dit kan leiden tot beschadiging en
vervorming.

Dit product moet tot de uiteindelijke installatie
worden opgeslagen in de originele verpakking en
op een droge plaats, beschermd tegen vuil. Accep-
teer geen apparaten die zich niet in de oorspronke-
lijke verpakking bevinden of die sporen van mani-
pulaties vertonen.

Vermijd schokken, vallen en het plaatsen van zwa-
re gewichten bovenop de verpakking.

BELANGRIJK VOOR UW
VEILIGHEID EN DIE VAN DE
GEBRUIKERS

De installatie moet worden uit-
gevoerd door een erkende in-
stallteur.

De installatie moet voldoen aan
de ter plaatse gelden normen
op mechanisch en elektrisch
installaties.
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Bij het in bedrijf stellen moet
het apparaat voldoen aan de
volgende richtlijnen:
-Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EG
- EMC-richtlijn
netische
2004/108/EG.
De ventilatoren of toebehoren
die ze bevatten zijn ontworpen
voor het verplaatsen van lucht
binnen de gegevens die zijn
aangegeven op de kenplaatjes.
Gebruik dit apparaat niet in
een explosieve of corrosieve
atmosfeer. Indien u een venti-
lator gaat installeren die lucht
afvoert uit een ruimte met een
verbrandingsapparaat, = moet
u controleren of er voldoende
toevoer van verse lucht is om
een correcte verbranding te
kunnen garanderen.
Dit apparaat kan worden ge-
bruikt door kinderen in de
leeftijd van 8 jaar en hoger en
personen met verminderde li-
chamelijke, zintuiglijke of gees-
telijke mogelijkheden of gebrek
aan ervaring en kennis als ze
toezicht of instructie hebben
gekregen betreffende het ge-
bruik van het toestel op een
veilige manier en begrijpen de

(Elektromag-
Compatibiliteit)



gevaren. Het is verboden voor
kinderen om met het toestel te
spelen. Schoonmaak en onder-
houd mogen niet door kinderen
uitgevoerd worden zonder toe-
zicht.

VEILIGHEID TIJDENS DE INSTALLATIE

Controleer of er geen losse elementen in de buurt
van de ventilator aanwezig zijn die de draaiende
delen kunnen komen kunnen. Indien de ventila-
tor in een luchtkanaal wordt geinstalleerd moet
worden gecontroleerd of er geen elementen in het
kanaal aanwezig zijn die door de ventilator zouden
kunnen worden opgezogen.

Controleer na het installeren van het apparaat of
alle bevestigingen zijn uitgevoerd en of de plaats
van de installatie voldoende bestand is om weer-
stand te bieden aan de krachten die worden uitge-
oefend bij maximaal vermogen.

Controleer voordat u onderhoud gaat plegen altijd
eerst of dit apparaat is losgekoppeld van het elek-
triciteits net alvorens dit te openen of te demon-
teren, zelfs als dit is uitgeschakeld. Controleer of
de spannings- en frequentiewaarden van het elek-
triciteitsnet dezelfde zijn als deze vermeld op het
kenplaatje.

De elektrische installatie moet voorzien zijn van
een dubbelpolige schakelaar met een contactaf-
stand van ten minste 3mm, verdere aansluiting
conform de in het land van installatie geldende
normen.

Volg voor de elektrische aansluiting de aanwijzin-
gen op het elektrisch schema.

Controleer bij de modellen waarbij een aarding
noodzakelijk is of deze correct is uitgevoerd, en of
de thermische beschermingen en zekeringen te-
gen te hoge intensiteit op de juiste wijze zijn ver-
bonden en voldoen aan de overeenkomstige waar-
den. Wanneer de ventilator op een luchtkanaal
wordt aangesloten, mag dit kanaal enkel gebruikt
worden als ventilatiekanaal.

INBEDRIJFSTELLING

Controleer de volgende punten alvorens de instal-
latie in bedrijf te stellen:

Is het apparaat op correcte wijze bevestigd en is de
elektrische installatie correct uitgevoerd?

Zijn de elektrische veiligheidssystemen correct
verbonden?

Zijn er in de zone rond de ventilator of in de lucht-
kanalen (indien aanwezig) geen resten van mon-
tagematerialen of vreemde voorwerpen achterge-
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bleven die kunnen worden aangezogen?

Is het aardingssysteem correct verbonden?

Zijn de elektrische beschermingsmiddelen correct
aangesloten, goed afgesteld en is hun werking cor-
rect?

Zijn de ingangen van de kabels en elektrische ver-
bindingen voldoende dicht.

BIJ HET IN WERKING STELLEN:

Draait de waaier in de juiste richting?

Zijn er geen abnormale trillingen?

Indien een van de beveiligingssystemen van de
elektrische installatie uitslaat, ontkoppel het ap-
paraat dat van het elektrisch net en controleer de
installatie alvorens deze opnieuw in bedrijf te stel-
len.

ONDERHOUD

Controleer altijd eerst of dit apparaat is losgekop-
peld van het elektriciteitsnet alvorens het te de-
monteren, zorg er ook voor dat niemand het kan
in werking stellen tijdens de onderhoudsbeurt.
Regelmatige inspectie van het apparaat is noodza-
kelijk. De frequentie hiervan hangt af van de om-
standigheden. Er moet worden vermeden dat vuil
zich kan ophopen in de behuizing, waaiers, moto-
ren en roosters, wat risico’s kan veroorzaken en de
levensduur aanmerkelijk kan verminderen. Let er
bij het schoonmaken goed op dat de waaier of de
turbine niet uit het balans wordt gebracht.

Bij alle onderhouds- en reparatiewerk-zaamheden
moeten de in elk land van kracht zijnde regelgeving
voor veiligheid worden nageleefd.

BUITENGEBRUIKSTELLING EN RECYCLAGE

De regelgeving van de EG en onze ver-

plichtingen t.o.v. de komende generaties

verplichten ons materialen te recycleren.

Wij verzoeken u dringend de verpak-
P kingsresten in de overeenkomstige re-

cyclagecontainer te deponeren. Als uw
apparaat ook van dit symbool is voorzien, wilt u het
dan afvoeren bij een milieustraat, wanneer het niet
meer te maken is.

Richt u voor al uw vragen omtrent S&P-producten
tot uw erkende installateur van S&P indien u zich
in Spanje bevindt, of tot uw dealer in de rest van
de wereld. U kunt deze terugvinden via het internet
op www.solerpalau.com (of de landelijke websites)
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Agradecemos a confianca depositada na S&P ao
comprar este produto, o qual foi fabricado segun-
do as regras técnicas de seguranca conformes as
normas da CE.

Antes de instalar e p6r em funcionamento este
produto, leia com atencdo o presente manual de
instrucdes pois contém indicacées importantes
para a sua seguranca e para a dos utilizadores du-
rante a instalacdo, uso e manutencao deste produ-
to. Apds ter finalizado a instalacdo, entregue-o ao
utilizador final.

Verifique o perfeito estado do aparetho no mo-
mento da desembalagem pois qualquer defeito de
origem que este apresentar, estard coberto pela
garantia S&P. Igualmente verifique que o apare-
lho é o que vocé encomendou e que os dados que
aparecem na placa de instrucdes coincidem com
as suas necessidades.

TRANSPORTE E MANUSEIO

A embalagem deste aparelho foi desenvolvida para
suportar as condicdes normais de transporte. Nao
devera transportar o aparelho fora da sua embala-
gem original pois poderia deforma-lo ou deterio-
ra-lo.

A armazenagem do produto deverd ser realizada
na sua embalagem original e num local seco e pro-
tegido da sujidade até a sua instalacao final. Nao
aceite um aparelho que nao seja apresentado na
sua embalagem original ou que apresente sinais
de ter sido manipulado.

Evite golpes, quedas e a colocacao de pesos exces-
sivos sobre a embalagem.

IMPORTANTE PARA
A SUA SEGURANCA E PARA
A DOS UTILIZADORES

A instalacao deverad ser reali-
zada por um profissional qua-
lificado. Certifique-se que a
instalacao cumpre com os re-
gulamentos mecanicos e eléc-
tricos de cada pais.

Depois de o ter colocado em
funcionamento, o aparelho de-
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vera cumprir as seguintes Di-
rectivas:
- Directiva de Baixa Tensao
2006/95/CE
- Directiva de Compatibilidade
Electromagnética 2004/108/
CE.
Os ventiladores ou os aparelhos
de que estao compostos foram
desenvolvidos para mover ar
dentro dos limites indicados na
placa de caracteristicas. Nao
utilice este aparelho em atmos-
feras explosivas ou corrosivas.
Se tem de instalar um ventila-
dor para extrair ar num local
onde foi instalada uma caldei-
ra ou outro tipo de aparelho de
combustao, certifique-se que
no local existem suficientes en-
tradas de ar para garantir uma
correcta combustao.
Este aparelho pode ser utiliza-
do por criancas com idade de 8
anos ou superior e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou falta
de experiencia e conhecimento,
se lhes tiver sido dado a super-
visao ou formacao apropiadas
no que diz respeito ao uso do
aparelho de uma maneira se-
gura e que comprendam os pe-
rigos que implica. As criancas



nao devem brincar com o apa-
relho. A limpeza e Manutencao
a realizar pelo usuario nao debe
ser realizada por criancas sem
supervisao.

SEGURANCA NA INSTALACAO

Certifique-se que nao existem elementos livres
perto do ventilador que possam ser aspirados. Se
vai ser instalado numa conduta, verifique que nao
existe qualquer elemento que possa ser aspirado
pelo ventilador.

Quando instalar um aparelho, certifique-se que se
realizaram todas as fixacoes e que a estrutura na
qual estad instalado é suficientemente resistente
para suportar o aparelho em funcionamento na
sua maxima poténcia.

Antes de manipular este aparelho, certifique-se
que estd desligado da rede, mesmo se ja estiver
parado.

Verifique que os valores de tensao e frequéncia da
rede de alimentacao sdo iguais aos indicados na
placa de caracteristicas.

Na instalacdo eléctrica do aparelho devera ser
incorporado um interruptor omnipolar com uma
abertura entre contactos de pelo menos 3 mm,
adequado a carga e que respeite os normativos
vigentes

Para a ligacao eléctrica siga as indicacdes do es-
quema de ligagao.

Verificar que a ligacdo a terra, no caso de existir,
foi realizada correctamente e que as proteccoes
térmicas ou de sobreintensidade foram ligadas e
ajustadas nos limites correspondentes.

No caso de ligacdo de um ventilador a uma con-
duta, esta devera ser exclusiva para o sistema de
ventilacao.

COLOCACAO EM SERVICO

Antes de colocar em servico a instalacao, realize as
verificacoes seguintes:

A fixacao do aparelho e a instalacdo eléctrica fo-
ram realizadas correctamente.

Os dispositivos de seguranca estao devidamente
ligados.

Nao existem restos de materiais de montagem
nem corpos estranhos que possam ser aspirados,
quer na area do ventilador quer nas conductas, no
caso de existirem.

0 sistema de proteccao de ligacdo a terra ligado.
Dispositivos de proteccdo eléctrica ligados, devida-
mente ajustados e em estado operativo. Estanquei-
dade das entradas de cabos e ligacdes eléctricas.

S

AO COLOCA-LO EM FUNCIONAMENTO

Que o sentido de rotacdo da hélice é correcto. Nao
se apreciam vibracdes anémalas.

Se disparou algum dos dispositivos eléctricos de
proteccdo da instalacao, desligue o aparelho da
rede e verifique a instalacao antes de o colocar em
funcionamento novamente.

MANUTENCAO

Antes de manipular o ventilador, certifique-se
que esta desligado da rede, embora esteja para-
do, e que ninguém pode p6-lo em funcionamento
durante a intervencao.

E necesséria uma inspeccdo regular do aparelho.
A frequéncia da mesma, devera ser em funcdo das
condicoes de trabalho para evitar a acumulacao de
sujidade nas hélices, turbinas, motores e grelhas
pois poderia provocar riscos e encurtaria sensivel-
mente a vida do mesmo.

Nas operacoes de limpeza tenha a precaucdo de
nao desequilibrar a hélice ou a turbina.

Em todos os trabalhos de manutencao e repara-
cao, deverao ser observadas as normas de segu-
ranca vigentes em cada pais.

POR FORA DE SERVICO E RECICLAGEM

A normativa da CEE e o compromisso
que devemos adquirir com as futuras
geracdes, obrigam-nos a reciclagem de
materiais; pedimos-lhe que nao se es-
— de depositar todos os elementos

sobrantes da embalagem nos correspon-
dentes contentores de reciclagem. Alem disso se
o seu aparelho, esta etiquetado com este simbolo,
nao se esqueca de levar o aparelho substituido ao
gestor de residuos mais préximo.

Para esclarecer qualquer divida em relacdo aos
produtos da S&P, dirija-se a Rede de Servicos
Apds Venda, se estiver em territério espanhol ou
ao seu distribuidor habitual no resto do mundo.
Para a sua localizacao pode consultar o site www.
solerpalau.com
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La ringraziamo per la fiducia che ha riposto in S&P
mediante l'acquisto di questo prodotto, che e stato
fabbricato seguendo regole tecniche di sicurezza,
secondo le norme della CE.

Prima di installare o mettere in funzione questo
prodotto, legga attentamente il presente libro di
istruzioni poiché contiene indicazioni importanti
per la sua sicurezza e quella degli utenti durante
linstallazione, uso e mantenimento di questo pro-
dotto. Una volta finita linstallazione lo consegni
all'utente finale.

Verifichi il perfetto stato dell'apparecchio al mo-
mento del disimballaggio poiché qualsiasi difetto
di origine che presenti, & coperto dalla garanzia
S&P. Verifichi anche che l'apparecchio e quello da
Lei richiesto e che i dati che figurano sulla targhet-
ta d'istruzione coincidono con le sue necessita.

TRASPORTO E MANIPOLAZIONE

L'imballaggio di questo aparecchio & stato disegnato
per sopportare le condizioni normali di trasporto,
non si deve trasportare l'apparecchio fuori dal suo
imballaggio originale poiché potrebbe deformarsi o
deteriorarsi. Limmagazzinamento di questo prodot-
to deve realizzarsi nel suo imballaggio originale e in
un luogo asciutto e protetto dalla sporcizia fino alla
sua installazione finale. Non accetti un apparecchio
che non é contenuto nel suo imballaggio originale o
che mostra segni di essere stato manipolato.

Eviti colpi, cadute e di collocare pesi eccessivi
sullimballaggio.

IMPORTANTE PER LA SUA
SICUREZZA E PER QUELLA
DEGLI UTENTI

L'installazione deve essere rea-
lizzata da personale qualificato.
Verifichi che linstallazione ri-
spetta i regolamenti meccanici
ed elettrici di ogni paese.

Una volta messo in funzione
l'apparecchio deve rispettare le
seguenti Direttrici:

- Direttrice di Bassa Tensione

2006/95/CE
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- Direttrice di Compatibilita
Elettromagnetica 2004/108/
CE.

| ventilatori o gli apparecchi che
li incorporano, sono stati dise-
gnati per muovere aria dentro
I limiti indicati nella targhetta
delle caratteristiche.

Non utilizzare questo apparec-
chio in atmosfere esplosive o
corrosive.

Se deve installare un ventila-
tore che estrae aria in un lo-
cale dove sia stata installata
una caldaia o un altro tipo di
apparecchio a combustione, si
assicuri che nel locale esisto-
no sufficienti entrate di aria
che garantiscono una corretta
combustione.

Questo prodotto e utilizzabile
da bambini con almeno 8 anni
di eta o superiore e da persone
con capacita fisiche, sensoriali
o mentali ridotte o che manca-
no di esperienza e conoscenza
del prodotto , se sono stati su-
pervisionati o formati appro-
priatamente rispetto all'uso
dellapparato in maniera sicu-
ra e comprendendo i rischi che
implica. | bambini non devono
giocare con questo apparato.
La pulizia e la manutenzione da



parte dell'utente non dovrebbe-
ro essere fatte dai bambini sen-
za supervisione.

SICUREZZA NELLINSTALLAZIONE

Verifichi che non ci sono elementi liberi nelle vici-
nanze del ventilatore che possano essere aspirati
da questo. Se viene installato in un condotto, verifi-
chi che sia pulito da qualsiasi elemento che possa
essere aspirato dal ventilatore.

Quando installa un apparecchio, verifichi che si si-
ano realizzati tutti i fissaggi e che la struttura in
cui e installato e sufficientemente resistente per
sopportare lapparecchio in funzionamento alla
sua massima potenza.

Prima di manipolare questo apparecchio si assicu-
ri che non e collegato alla rete, anche nel caso che
fosse fermo.

Verifichi che i valori di tensione e frequenza della
rete di alimentazione sono uguali a quelli indicati
nella targhetta delle caratteristiche. L'installazione
elettrica dovra icludere un interruttore omnipolare
con una apertura trai contatti di 3 mm. di adeguata
potenza e che risponda agli standard delle norma-
tive vigenti nel paese.

Per il collegamento elettrico segua le indicazioni
dello schema di collegamento.

Verifichi che il collegamento a terra, se ci fosse, &
stato effettuato correttamente e le protezioni ter-
miche o di sovraccarico sono state collegate e re-
golate ai limiti corrispondenti.

In caso di collegamento di un ventilatore a un con-
dotto, questo deve essere esclusivo per il sistema
di ventilazione.

MESSA IN FUNZIONE

Prima di mettere in funzione linstallazione, realiz-
zare le seguenti verifiche:

Il fissaggio dell'apparecchio e linstallazione elet-
trica sono state realizzate correttamente.

| dispositivi di sicurezza elettrica sono collegati
correttamente.

Non ci sono resti di materiale di montaggio ne cor-
pi estranei che possano essere aspirati né nell'a-
rea del ventilatore né nei condotti, nel caso che ci
fossero.

Sistema di protezione di messa a terra collegato.
Dispositivi di protezione elettrica collegati, corret-
tamente regolati e in stato operativo. Tenuta sta-
gna delle entrate dei cavi e collegamenti elettrici.

AL MOMENTO DI METTERLO IN FUNZIONE

Che il senso di giro dell’elica sia quello corretto.
Non si percepiscono vibrazioni anomale.
Nel caso che salti qualche dispositivo di protezione
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elettrico, disinserire 'apparecchio e verificare lin-
stallazione prima di metterlo di nuovo in funzione.

MANTENIMENTO

Prima di manipolare il ventilatore, verificare che e
disinserito, anche se & fermo e che nessuno possa
metterlo in funzione durante lintervento. E neces-
saria un’ispezione regolare dell'apparecchio. La
sua frequenza, deve essere in funzione delle con-
dizioni di lavoro per evitare l'accumulo di sporcizia
nelle eliche, turbine, motori, griglie che potrebbe
comportare rischi e ne accorcerebbe sensibilmen-
te la vita.

Durante le operazioni di pulizia tenere molta pre-
cauzione di non squilibrare Uelica o la turbina.

In tutti i lavori di mantenimento e riparazione, de-
vono essere osservate le norme di sicurezza vigenti
in ogni paese.

STOCCAGGIO E RICICLAGGIO

La normativa CEE e limpegno che tutti
dobbiamo prenderci nei confronti delle
future generazioni rendono obbligatorio
il riciclaggio dei materiali; si prega per-
_ cio di non dimenticare di depositare tutti
gli elementi dell'imballaggio nei relativi
contenitori per il riciclaggio. Se il tuo apparecchio
e etichettato con questo simbolo, non dimenticare
di portare Uapparecchio al centro di raccolta rifiuti
piu vicino che provvedera al corretto smaltimento.

Per chiarire qualsiasi dubbio rispetto ai prodotti
S&P rivolgersi alla Rete di Servizio al Cliente se &
nel territorio spagnolo o al suo distributore abitua-
le nel resto del mondo. Per localizzarlo pud con-
sultare la pagina WEB www.solerpalau.com
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Dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste vlozili do
S&P tim, Ze jste si koupili tento vyrobek, zhotoveny
v souladu s technickymi narizenimi o bezpecnosti
dle norem EC.

Drive, nez pristoupite k instalaci vyrobku a jeho
uvedeni do chodu, si laskavé peclivé prectéte ten-
to nadvod, v némz naleznete dllezité pokyny, tyka-
jici se Vasi bezpelnosti a bezpeénosti uZivateld
pri provadéni instalace, pouziti a (drzbé zakou-
peného vyrobku. Po dokonceni instalace predejte
navod konecnému uZzivateli. Po vyjmuti vyrobku z
obalu zkontrolujte jeho stav. Véechny vady, zplso-
bené vyrobcem ¢i prepravcem, podléhaji zaruce
S&P. Soucasné si ovérte, zda vyrobek, ktery jste
obdrzeli, je ten, ktery jste si objednali, a zda Uda-
je, uvedené v tabulce s pokyny, odpovidaji vasim
pozadavkim.

PREPRAVA A ZACHAZENi S VYROBKEM

Obal, vnémz se vyrobek dodava, je urcen pro bézné
prepravni podminky. Bez pdvodniho obalu se spo-
tfebi¢ nesmi prepravovat, nebot by mohlo dojit k
poruseni ¢i poskozeni vyrobku.

Do doby, nezZ se provede konecna instalace zarize-
ni, se musi vyrobek uchovavat ve svém pavodnim
obalu a skladovat na suchém misté, chrdnéném
pred necistotami. V pripadé, Ze vyrobek neni za-
balen do plvodniho obalu nebo Ze nese znamky
urcité nepripustné manipulace, ho v Zadném pri-
padé neprebirejte. Dbejte, aby nedoSlo k Gderdm
ani padim spotrebice a aby se na zabaleny vyrobek
nepokladaly tézké predméty.

DULEZITA UPOZORNENI
PRO VAS| BEZPECNOST _
| BEZPECNOST UZIVATELD

Instalaci zarizeni smi provadét
pouze kvalifikovani pracovnici.
Ujistéte se, zda instalace spl-
nuje nalezité strojni a elektric-
ké predpisy zemé dovozu.

Pri uvedeni do chodu musi
spotrebi¢ splhnovat nasledujici
smeérnice:
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- Smérnice nizkého napéti
2006/95/EWG
- Smérnice elektromagnetické
kompatibility 2004/108/EWG
Ventilatory nebo spotrebice,
které jsou jimi vybaveny, jsou
provedeny takovym zplUsobem,
aby zajistovaly proudéni vzdu-
chu v mezich hodnot uvedenych
v tabulce s technickymi udaji.
Spotrebi¢ se nesmi pouzivat
ve vybusném ani ziravém pro-
stredi.
Tento spotrebi¢ nesmi pou-
zivat déti mladsi 8 let a oso-
by se snizenymi fyzickymi,
senzorickymi ¢i mentalnimi
schopnostmi nebo osoby s
nedostatecnou zkusSenosti a
znalostmi, pokud nejsou pod
dozorem zodpovédné osoby
nebo pokud jim takova osoba
nedala dostatecné instrukce,
které zajisti bezpecné uzivani
spotrebice a pochopeni rizik s
tim spojenych. Uzivatel musi
zajistit, aby si_se spotrebicem
nehraly déti. Cisténi a udrzba
spotrebice nesmi byt provade-
na détmi bez dozoru.

BEZPECNOST PRI INSTALACI

Presvédcte se, zda nejsou v blizkosti ventilatoru
volné polozené predméty, které by mohl vsat. Po-



kud je ventilator nainstalovan na odvodové trubce,
zkontrolujte, zda na ni nejsou zadné prvky, které by
mohl vstrebat.

Po dokonceni instalace spotrebice se ujistéte, zda
byla provedena vSechna upevnéni a zda konstruk-
ce, na niz je spotfebi¢ namontovan, je dostatecné
pevna, aby ho béhem provozu udrzela i pfi maxi-
malnim vykonu.

Drive, nez zacnete se spotrebi¢em manipulovat, si
ovérte, zda je odpojen ze sité elektrického proudu i
presto, Ze je vypnuty.

Zkontrolujte, zda hodnoty napéti a kmito¢tu napa-
jeci sité odpovidaji veli¢inam, uvedenym v tabulce s
technickymi vlastnostmi.

Elektrickd instalace musi obsahovat dvoupdlovy
spinaé se vzdalenosti kontaktld minimalné 3 mm.
Pri elektrickém zapojeni postupujte dle prislusné-
ho zapojovaciho schématu.

Ma-li instalace uzemnéni, zkontrolujte, zda bylo
provedeno spravné. Dale se presvédcte, zda jsou
zapnuty tepelné ochrany, pripadné, ochrany proti
prepéti, a zda jsou nastaveny na prislusné mezni
hodnoty.

V pripadé, Ze je ventilator napojen na priduch, se
musi jednat vyhradné o priduch pro vétraci sys-
tém.

UVEDENI DO PROVOZU

Pred uvedenim spotrebie do provozu je nutné
zkontrolovat:

Spravné upevnéni spotrebice a spravné provedeni
elektrické instalace

Radné zapojeni elektrickych bezpecnostnich zari-
zeni

PFipadny vyskyt zbytkG montazniho materialu &i
nezaddoucich pfedmétd v blizkosti ventilatoru a
priduchd, které by mohl ventilator nedopatfenim
vsat

Zapojeni ochranného zarizeni pro uzemnéni Zapo-
jeni, spravné serizeni a provozni stav elektrickych
ochrannych zafizeni

Nepropustnost kabelovych vstupl a elektrickych
pripojek.

PRI UVEDENi DO CHODU

Zkontrolujte spravnost sméru otaceni lopatky
Ovérte, zda nedochazi k anomaliim pFi vibracich V
pripadé, Ze vyskoci nékteré elektrické bezpecnost-
ni zarizeni, odpojte spotrebic ze sité a pred tim, nez
ho znovu zapojite, zafizeni zkontrolujte.

UDRZBA

Drive, nez zacnete s ventildtorem manipulovat, se
ujistéte, zda je odpojen ze sité elektrického proudu
i presto, Ze je vypnuty, aby ho zadny ze zaméstnan-
cl nemohl pFi udrzbé uvést do chodu. Provadéjte

S

pravidelné revize spotiebice. Casovy interval mezi
jednotlivymi revizemi zavisi na provoznich pod-
minkach. Snahou pravidelnych kontrol je zabrénit
hromadéni neistot v misté lopatek, turbin, motord
a mrizek, aby nevznikala rizika moznych zavad a
zkraceni Zivotnosti spotrebice.

Pri Cisténi je nutné dbat, aby u lopatky nebo turbiny
nedoslo k k poruseni rovnovahy.

Pri provadéni udrzby a oprav je nezbytné dodrzovat
vSechny bezpecnostni predpisy platné v zemi do-
vozu.

VYPLYVAJiCi Z POSKYTUJICICH SLUZEB A
RECYKLACE

Pravni predpisy EU a nase odpovédnost
vac¢i budoucim generacim nas zavazuji
k recyklaci pouZivanych materidlu; ne-
zapomente se zbavit vSech nezadoucich
obalovych materiall na pFislugnych recy-
— klacnich mistech a zbavte se zastaralého
zarizeni na nejblizs§im misté nakladani s odpady.

Vpripadé jakychkoliv nejasnosti, tykajicich se vy-
robkl S&P, se na Uzemi Spanélska obracejte na
servisni sit prodejen a opraven a v zahranici na své-
ho bézného distributora. Servisni a distribucni sit
naleznete na webové strance www.solerpalau.com
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Viar tacksamma for det fortroende ni har visat S&P
genom att képa denna produkt, som har tillverkats
i enlighet med gallande CE-normer. Innan denna
produkt installeras och s&tts igang, las uppmark-
samt denna bruksanvisning, da den innehaller vik-
tiga anvisningar vad galler sakerhet for produkten
i sig men ocksa for dess anvandare vid installation,
anvandning och underhdll. N&r installationen &r
genomford, lamna over instruktionerna till anvan-
daren. Kontrollera att produkten ar i perfekt skick
vid uppackningen eftersom alla ursprungliga fel
eller skador tacks av S&P-garantin. Kontrollera
aven att apparaten ar den ni har bestallt och att
den information som finns pa den tekniska specifi-
kationen sammanfaller med era behov.

TRANSPORT OCH BEHANDLING

Apparatens forpackning ar gjord for att tala nor-
mala transportvillkor. For att apparaten inte ska
lopa risk att fordarvas eller skadas bor den inte
transporteras utan sin forpackning. Produkten
bor férvaras i sin orginalférpackning och pd ett
torrt och rent stalle tills dess att den installeras.
Acceptera inte en apparat som ej ar férpackad i or-
ginalférpackning eller visar tecken pa att ha blivit
anvand.

Unvik slag, fall och att placera tunga féremal ovan-
pa forpackningen.

VIKTIGA
SAKERHETSFORESKRIFTER

Installationen maste utforas av

kvalificerad personal.

Forsakra dig om att installa-

tionen stammer overens med

de foreskrifter for mekanik

och elektronik, som galler i

landet.

Nar apparaten val ar igangsatt,

maste den uppfylla féljande di-

rektiv:

- Direktiv
2006/95/CE

for  lagspanning
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- Direktiv for elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/CE
Flaktarna eller de apparater
som inforlivar sadana, har till-
verkats for att ventilera Lluft
inom de granser som star pa
markskylten.
Anvand ej denna apparat i ex-
plosiva eller fratande miljoer.
Om du maste installera en ut-
sugningsflakt i en lokal dar det
redan finns panna eller annan
typ av forbranningsapparat,
forsakra dig om att det finns
tillrackligt manga luftingang-
ar for att garantera en korrekt
forbréanning. Denna apparat far
anvandas av barn fran atta ar
och uppat och av personer med
nedsatt fysisk eller mental for-
maga och kunskap, detta om de
ar under uppsyn eller instrue-
rande huruvida anvandning pa
ett sakert satt ska ske och om
de forsta riskerna. Barn ska inte
leka med apparaten. Rengoring
och anvandarunderhall ska inte
goras av barn utan tillsyn.

SAKERHET UNDER INSTALLATIONEN

Forsakra dig om att det inte finns lésa foremal
nara flakten som kan sugas in i den. Om den ska
installeras i en kanal, kontrollera att kanalen ar
ren och ej innhaller féremal som kan sugas in i
flakten.

Nar apparaten installeras, kontrollera alla fastan-
ordningar och att den konstruktion dar den &r in-



stallerad ar tillrackligt resistent for att std emot
apparaten i drift p& maxniva.

Innan apparaten hanteras, kontrollera att den ar
urkopplad, aven om den ar avstangd. Kontrollera
att vardena pa spanning och frekvens som ar att
tillgd ar de samma som de som anges pa mark-
skylten.

Den elektriska installationen maste inkludera en
2-polig brytare med minst 3mm kontaktgap samt
vara korrekt dimensionerad enligt gallande lokala
bestammelser i det landet dar den installeras

For den elektriska kopplingen, f6lj anvisningarna i
kopplingsschemat.

Kontrollera att jordkopplingen, om det finns, har
gjorts pa ratt satt och att termiska skydd eller de
for overstrom ar kopplade och installda med de
ratta gransvardena.

Om flakten kopplas till en kanal, méste denna var
till enbart for ventilation.

DRIFTSATTNING

Kontrollera foljande innan igéngsattning: Appara-
tens fastanordningar och att den elektriska instal-
lationen utforts korrekt.

Att sakerhetsutrustning for elektroniken ar kopp-
lade pad ratt satt.

Att det inte finns kvar monteringsmaterial eller
frammande féremal i omradet runt omkring eller
i kanalen, om en sadan finns, som kan sugas in i
flakten.

Att skyddsanordning for jordning ar inkopplad. Att
elektriska skyddsdon ar inkopplade, installda och
att de fungerar.

Tatningar for kabelingdngar och elektriska anslut-
ningar.

KONTROLLERA VID IGANGSATTNING

Att propellern snurrar at ratt hall.

Att inga vibrationsstorningar finns.

Om nagot av de elektriska skyddsdonen bryts,
koppla ur apparaten fran natet och kontrollera in-
stallationen innan den satts igdng pa nytt.

UNDERHALL

Innan flakten handskas med, var siker pd att den
ar frankopplad frén nétet, dven om den &r avstidngd
och att ingen kan s&tta igdng den under tiden.

Det ar nodvandigt med en regelbunden inspektion.
Frekvensen for denna inspektion bor bestammas
beroende pa anvandande och miljo for att undvika
att det samlas smuts i propellrarna, turbinerna,
motorerna och gallrerna, som kan medfora risker
och skulle markbart forkorta apparatens livstid.
Vid rengoring kravs mycket forsiktighet for att inte
rubba propellen eller turbinen.

Vid alla underhalls- och repareringsarbeten, mas-

S

te gallande sdkerhetsféreskrifter for landet beak-
tas.

UTGANGEN PRODUKT OCH ATERVINNING

Utifran EEC lagstiftning och var omtanke

for kommande generation ska vi atervin-

na s& mycket material som maojligt. Glom

darfor inte att atervinna forpackningar-

na ocksd. Om din produkt &r mérkt med

denna symbol, vénlig ldmna in produkten
vid narmaste &tervinningscentral vid slutet av dess
livslangd.

For att fa klarhet i tveksamheter vad géller S&P-
produkter, vand er till Kundtjanst (Red de Servicios
Post Venta)] om ni befinner er i Spanien, eller er
vanliga distributor i resten av varlden. For att hitta
ratt, se var hemsida www.solerpalau.com.
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S&P takker for den ved kgb af dette produkt udviste
tillid. Produktet er fremstillet i henhold til de geel-
dende tekniske sikkerhedsregler og EF normer.
Fgr installation og start af dette produkt, bgr De
gennemlaese denne instruktions bog, som inde-
holder vigtige sikkerheds instruktioner som skal
observeres savel af installatgren som af brugeren
under installation, brug og vedligeholdelse. Nar
installationen er afsluttet skal denne vejledning
overraekkes brugeren. Kontroller ved udpaknin-
gen at apparatet er i pefekt stand, enhver fejl eller
skade opstdet i produktionen er daekket af SyP's
garanti. Kontroller ligeledes at apparatet er det
bestilte og at de data der ses pa instruktions pla-
den svarer til Deres behov.

TRANSPORT 0G MANIPULERING

Apparatets emballage er udformet til at modsta
normale transport betingelser. Det bgr ikke trans-
porteres uden emballage, da det ville kunne defor-
meres eller skades.

Hvis apparatet skal opbevares skal det vaere i den
originale emballage og pd et tort og rent sted, indtil
den endelige installation. Accepter aldrig et appa-
rat der ikke er i den originale emballage eller som
udviser tegn pa manipulation.

Undga slag, fald eller tung last ovenpa emballa-
gen.

VIGTIGT FOR APPARATETS
0G BRUGERENS SIKKERHED

Installationen skal udfgres af
en autoriseret installatgr.
Kontroller at installationen op-
fylder alle mekaniske og elek-
triske krav geeldende i pageel-
dende land.
Efter start bgr apparatet opfyl-
de falgende direktiver:
- Lav  Spaendings
2006/95/EF
- Direktiv for Elektromagnetisk
Forenelighed 2004/108/EF.

Direktiv
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Ventilatorerne og de apparater
der indholder disse, er udformet
med henblik pa at bevaege luften
indenfor de graenser der er an-
givet pa karakteristik pladen.
Brug ikke dette apparat i eks-
plosive eller setsende omgivel-
ser.

Safremt en ventilator skal pla-
ceres | et lokale hvor der er in-
stalleret en keddel eller anden
form for forbraendings apparat,
skal det sikres at lokalet er for-
synet med et tilstraekkeligt an-
tal luftindgange for at sikre en
korrekt forbreending.

Dette apparat ma ikke benyt-
tes af bgrn under 8 ar, eller af
personer med nedsatte fysiske,
mentale eller motoriske evner
uden vejledning af en myndig
person. Barn ma ikke lege med
dette apparat. Barn ma ikke ud-
fare rengering eller vedligehold
af dette apparat uden opsyn af
en voksen.

INSTALLATIONSSIKKERHED

Sgrg for at der ikke er lgse genstande i naerheden
af ventilatoren der vil kunne opsuges af denne. S&-
fremt der installeres en kanal skal denne ligele-
des veere fri for enhver form for genstand, der vil
kunne opsuges af ventilatoren. Ved installation af
apparatet skal det sikres, at alle fastggrelsesdele
og strukturer er tilstreekkelige til apparatet nar det
fungerer pa hgjeste potens.

Fer manipulering af ventilatoren, skal det sikres,
at denne ikke er tilslutttet el-nettet, idet det ikke
er tilstreekkeligt, at den er stoppet.



Kontroller at el-nettets spaending og frekvens sva-
rer til vaerdierne angivet pa karakteristikpladen pa
apparatet.

Den elektriske installation skal udfgres ifglge for-
bindelsesskemaet.

Den elektriske installation skal inkludere en kor-
rekt afbryder, dobbelt pol afbryder med en afstand
pa mindst 3 mm, og i fuld overensstemmelse med
de lovmaessige krav Kontroller at en eventuel jord-
forbindelse er korrekt udfgrt og at termorelaeerne
for overspaending er forbundet og justeret til de
tilsvarende vaerdier.

Hvis ventilatoren forbindes til en kanal, skal denne
vaere udelukkende til brug for ventilations syste-
met.

OPSTART

For opstart af installationen skal fslgende kontrol-
leres:

At fastggrelsen af apparatet og den elektriske in-
stallation er korrekt udfgrt.

At de elektriske sikkerhedskomponenter er kor-
rekt forbundet.

At der ikke er montagerester eller fremmedlege-
mer der vil kunne absorberes, hverken i ventila-
torens omgivelser eller i kanalerne, s&fremt der
findes sddanne.

At beskyttelsessystem og jordforbindelse er for-
bundet.

At elektriske beskyttelses elementer er korrekt
forbundet, korrekt justeret og operative.

At ledningsindgange og elektriske forbindelser er
teette.

VED START

At propellernes omdrejningsretning er korrekt.

At der ikke observeres unormale vibrationer. Sa-
fremt et af de elektriske beskyttelses elementer
falder ud, skal el forbindelsen til apparatet afbry-
des og installationen kontrolleres fgr ny start.

VEDLIGEHOLDELSE

For enhver manipulation af ventilatoren, skal den-
ne vaere afbrudt fra el-forsyningen, selv ndr denne
er stoppet, og ingen bgr kunne starte den sa laeenge
den undersgges.

Apparatet skal inspiceres regelmaessigt. Hyppig-
heden afhaenger af arbejdsomgivelserne, for at
undgd ophobing af snavs pa propeller, turbiner,
motorer og gitre der kunne medfgre en risiko og
afkorte ventilatorens levetid.

Under renggringen skal man sgrge for ikke at brin-
ge propellerne eller turbinen ud af ligevaegt. Under
al form for vedligeholdelse og reparation skal de
gaeldende sikkerhedsnormer i landet observeres.

S

VED BORTSKAFFELSE 0G GENANVENDELSE
AF PRODUKTET

Under henvisning til geeldende EU lov-
givning samt skyldig hensyntagen til
kommende generationer bgr vi altid gen-
anvende udtjente produkter hvor det er
muligt. Husk at deponere emballagen i
_— de rigtige genbrugs affaldsspande. Er
produktet maerket med dette symbol, skal pro-
duktet ved udgangen af dets levetid deponeres pa
genbrugspladsen i de dertil anviste containere.

For enhver tvivl angdende S&P produkterne beder
vi Dem rette henvendelse til Den Oficielle After Sa-
les Service hvis det er i Spanien, eller den saedvan-
lige forhandler i andre lande. De kan finde disse pa
WEB siden www.solerpalau.com
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Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Panstwo
firme S&P dokonujac zakupu tego produktu, wy-
tworzonego zgodnie z zasadami technicznymi
spetniajacymi wymagania norm UE.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nalezy
doktadnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi,
poniewaz zawiera ona wskazdéwki dotyczace bez-
pieczenstwa podczas instalacji, pracy i obstugi
tego produktu. Po zakonczeniu instalacji nalezy
przekaza¢ niniejsza instrukcje uzytkownikowi kon-
cowemu.

Podczas rozpakowywania nalezy sprawdzi¢, czy
stan urzadzenia nie budzi zadnych zastrzezen, po-
niewaz uszkodzenie wynikajace z winy producenta/
dostawcy objete sa gwarancja. Prosimy sprawdzic¢
czy dostarczone urzadzenie i dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z zaméwieniem.

TRANSPORT | 0BSLUGA

Opakowanie zostato zaprojektowane pod ka-
tem normalnych warunkow panujacych podczas
transportu. Nie nalezy transportowad produktu
bez oryginalnego opakowania, poniewaz moze to
spowodowad jego deformacje lub uszkodzenie.
Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginal-
nym opakowaniu, w miejscu suchym i chronionym
przed zabrudzeniem az do momentu instalacji. Nie
nalezy przyjmowac urzadzenia, ktére nie znajduje
sie w oryginalnym opakowaniu lub posiada $lady
uzytkowania.

Nalezy unika¢ uderzen, upadkéw oraz umieszcza-
nia ciezkich przedmiotéw na opakowaniach.

WAZNE UWAGI DLA
BEZPIECZENSTWA
INSTALATOROW

| UZYTKOWNIKOW

Instalacja powinna zostaé wy-
konana przed wykwalifikowa-
nego pracownika (uprawnie-
nia SEP).

Sprawdz czy instalacja spet-
nia wymagania mechaniczne
| elektryczne obowiazujace w
kraju.
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Po uruchomieniu urzadzenie,
w ktorego sktad wchodzi ni-
niejszy wentylator powinno
spetnia¢ postanowienia naste-
pujacych dyrektyw:

- Dyrektywa o niskim napieciu

2006/95/CE
- Dyrektywa o zgodnosci elek-

tromagnetycznej  2004/108/
CE.
Wentylatory lub urzadzenia

je zawierajace, zostaty zapro-
jektowane tak, aby wymuszac
ruch powietrza, zgodnie z pa-
rametrami okreslonymi na ta-
bliczce znamionowe,.

Nie korzysta¢ z urzadzenia w
pomieszczeniach zawieraja-
cych atmosfere grozaca wybu-
chem lub korozja.
Jezeli musisz zainstalowac
wentylator wyprowadzajacy po-
wietrze z pomieszczenia, w ktd-
rym zainstalowany jest kociot
lub innego rodzaju urzadzenie
spalajace, upewnijsie, czywtym
pomieszczeniu jest wystarcza-
jaca liczba wlotow powietrza,
aby zagwarantowac prawidtowe
spalanie. Niniejszy sprzet moze
by¢ uzytkowany przez dzieci w
wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obnizonych mozliwo-
$ciach fizycznych, umystowych



i osoby o braku doswiadczenia
i znajomosci sprzetu, jezeli za-
pewniony zostanie nadzér lub
instruktaz odnosnie do uzyt-
kowania sprzetu w bezpiecz-
ny sposob, tak aby zwiazane z
tym zagrozenia byty zrozumia-
te. Dzieci nie powinny bawi¢ sie
sprzetem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywad czysz-
czenia i konserwacji sprzetu.

BEZPIECZENSTWO PODCZAS INSTALACJI

Upewnij sie, czy w poblizu wentylatora nie ma luz-
nych elementéw, ktére moga zostaé przez niego
zassane. Jezeli planujesz instalacje w kanale wen-
tylacyjnym, sprawdz czy jest on czysty i wolny od
wszelkich elementéw, ktére moga zostac zassane
do wnetrza wentylatora.

Podczas instalacji urzadzenia, upewnij sie, czy wy-
konano wszystkie mocowania i czy struktura, na
ktorej urzadzenie jest mocowane jest wystarcza-
jaco mocna, aby utrzymac urzadzenie pracujace z
maksymalna moca.

Przed manipulowaniem urzadzeniem, upewnij sie
czy jest ono fizycznie odtaczone od sieci zasilajacej
nawet, jezeli jest wytaczone.

Sprawdz czy wartosci napiecia i czestotliwosci sieci
zasilajacej sa identyczne jak odpowiednie wartosci
podane na tabliczce znamionowej. Instalacja elek-
tryczna musi zawiera¢ wytacznik wszystkich biegu-
néw, w ktérym odlegtos¢ miedzy stykami jest nie
mniejsza niz 3mm, odpowiednio dobrany zgodnie z
regulacjami obowiazujacymi w kraju instalacji.

W celu wykonania podtaczenia elektrycznego,
przestrzegaj wskazéwek zawartych na schemacie
podtaczen.

Upewnij sie, czy uziemienie zostato wykonane
prawidtowo oraz czy odpowiednie zabezpieczenia
elektryczne zostaty podtaczone i dostosowane do
odpowiedniego poziomu.

Jesli wentylator podtaczony jest do kanatu wen-
tylacyjnego, kanat ten musi by¢ przeznaczony wy-
tacznie dla systemu wentylacji.

URUCHOMIENIE

Przed uruchomieniem instalacji, wykonaj nastepu-
jace czynnosci kontrolne:

Czy umocowanie urzadzenia oraz instalacja elek-
tryczna zostaty wykonane prawidtowo.

Czy nie pozostaty w instalacji resztki materiatow
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montazowych lub ciat obcych, ktére moga zostac
zassane do wnetrza wentylatora.

Czy wentylator jest uziemiony.

Czy sa podtaczone zabezpieczenia elektryczne, czy
sa one prawidtowo umocowane i czy funkcjonuja.
Szczelno$é przejs¢ kablowych i podtaczen elek-
trycznych.

Czy podtaczenie elektryczne jest zgodne ze sche-
matem zawartym w instrukcji (regulacja napiecio-
wa dopuszczalna wytacznie na biegu HS - styk LA).

W CHWILI URUCHOMIENIA

Czy kierunek obrotu wirnika jest prawidtowy.

Czy nie powstaja anormalne wibracje.

W przypadku zadziatania

zabezpieczenia elektrycznego, bezzwtocznie odta-
czy¢ aparat od zasilania i sprawdzi¢ instalacje
przed jej ponownym uruchomieniem.

KONSERWACJA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci
serwisowych, upewnij sie czy urzadzenie jest odta-
czone od sieci zasilajacej nawet, jezeli jest wyta-
czone oraz czy nikt nie moze go uruchomic¢ pod-
czas prac konserwacyjnych.

Konieczna jest regularna kontrola urzadzenia. Jej
systematyczno$¢ powinna odpowiada¢ warunkom
pracy, aby unikna¢ gromadzenia sie brudu na wir-
niku, turbinach, silnikach i kratkach, ktére mogty-
by zwiekszac ryzyko awarii i znacznie skrécié okres
uzytkowania urzadzenia.

Podczas czyszczenia zachowac ostroznosc, aby nie
doprowadzi¢ do obluzowania sie wirnika lub turbi-
ny.

Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i obstu-
gi nalezy przestrzegaé norm bezpieczenstwa obo-
wiazujacych w kraju.

UTYLIZACJA / RECYKLING

Przepisy EEC oraz odpowiedzialnos¢ za

przyszte pokolenia, obliguja nas do re-

cyklingu materiatéw. Dlatego tez prosi-

my o zdawanie wszystkich pozostatych

elementéw opakowania w odpowiednich
— kontenerach do recyklingu, a takze o do-
starczanie wymienionych urzadzen do najblizszej
firmy zajmujacej sie utylizacja odpadéw.

Aby wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace pro-
duktow S&P, prosimy o kontakt z siecia obstugi
posprzedaznej, jezeli znajdujesz sie na terytorium
Hiszpanii lub do najblizszego dystrybutora w do-
wolnej czesci $wiata. Mozesz go zlokalizowa¢ na
stronie www.solerpalau.com
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Dékojame jums uZ pasitikéjima parodyta S&P
perkant §j produkta, kuris buvo gaminamas pagal
technines saugos taisykles, atitinkancias ES nor-
mas.

Pries instaliuojant ir pradedant naudoti $j produk-
ta, atidZiai perskaitykite Sia instrukcijy knyga nes
joje yra svarbls nurodymai jusu ir vartotojy saugu-
mui instaliavimo, naudojimo ir produkto prieZidros
metu. Kai pabaigsite instaliacija perduokite nuro-
dymus galutiniam vartotojui.

S&P garantija suteikiama medziagoms,funkci-
niams defektams, kurie atsirado dél gamintojo
kaltés. Taip pat, patikrinkite, kad aparatas yra tas,
kurj jus uzsakéte ir kad duomenys esantys instruk-
ciju lenteléje atitinka jisu poreikius.

TRANSPORTAVIMAS IR MANIPULIAVIMAS

Sio aparato jpakavimas yra sukurtas atlaikyti nor-
malias transportavimo salygas, nedera transpor-
tuoti aparato nejpakuoto j originalu jpakavima, nes
galéty deformuotis arba sugesti. Produktas turi
bati saugomas originaliame jpakavime ir sausoje
bei nuo purvo apsaugotoje vietoje iki jo galutinio
instaliavimo. Nepriimkite aparato, kuris batu neo-
riginaliame jpakavime ar rodytu naudojimo pozy-
mius.

Vengti smugiu, kritimu ir nedéti per dideliu svoriu
ant jpakavimo.

SVARBU JUSU IR VARTOTOJU
SAUGUMUI

Instaliacija turi atlikti kvalifi-
kuotas profesionalas.
|sitikinkite, kad instaliaci-
ja atitinka kiekvienos salies
mechanikos ir elektros regla-
mentus.
Viena syk uZzvestas, aparatas
turi atitikti sekancius Nurody-
mus:
- Zemos ltampos nurodymas
2006/95/CE.
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- Elektromagnetinio suderina-
mumo nurodymas 2004/108/
CE.

Ventiliatoriai ar aparatai, ku-
rie juos turi, yra sukurti judinti
orui charakteristiku lenteléje
nurodytose ribose.
Nenaudoti Sio aparato sprogs-
tamosiose ar korozija kelian-
Ciose atmosferose.
Jei reikia instaliuoti ventiliato-
riu siurbiantj ora iS patalpos,
kurioje buvo instaliuotas kati-
las ar kitas Sildymo aparatas,
Isitikinkite, kad patalpoje yra
pakankamai jéjimy orui, kad
uztikrinti teisingg Sildyma.
Sj prietaisa gali naudoti nuo
8 metu amziaus vaikai. As-
menys, turintys ribotu fi-
ziniu, jutiminiy ar protiniy
gebéjimu arba neturintys
patirties ar Ziniuy, prietai-
sa gali naudoti tik priziGri-
mi arba tik tuo atveju, jeigu
jiems buvo paaiskinta, kaip
saugiai naudoti prietaisa, ir
jie suprato gresiancius pavo-
jus. Vaikams negalima Zaisti
su prietaisu. NepriziGrimi
vaikai negali atlikti valymo ir
priezidros darbuy.



SAUGUMAS INSTALIUOJANT

|sitikinkite, kad néra laisvy elementuy Salia ventilia-
toriaus, kurie galétu bati susiurbti. Jei bus insta-
liuojamas vamzdyje, patikrinkite, kad batu Svarus
nuo bet kokiu elementy, kurie galétu bati susiurbti
ventiliatoriumi.

Kada instaliuojate aparata, jsitikinkite, ar atlikti visi
tvirtinimai ir ar struktdra, kurioje instaliuojamas
ventiliatorius yra pakankamai atspards iSlaikyti
veikiantj maksimaliu pajégumu aparata.

Prie$ manipuliuojant $j aparata, jsitikinkite ar yra
iSjungtas i$ tinklo, nors ir blty sustabdytas. Pati-
krinkite ar jtampos ir elektros tinklo dazniu rodi-
kliai yra lygus nurodytiems charakteristiku lente-
Léje.

Elektrinis jrenginys turi turéti 2 poliu iSjungéja su
kontaktais, kur tarp tarpeliu atstumas bty ne ma-
Zesnis nei 3, o taip pat atitikti Salies elektros jren-
ginio standartus.

Elektros pajungimui sekite pajungimo schemos
nurodymus.

Patikrinkite, kad Zemés pajungimas, jei toks batuy,
buvo jvykdytas teisingai ir terminés ar per auksto
stiprumo apsaugos yra pajungtos ir prisiderino
prie atitinkamu ribu.

Ventiliatoriaus pajungimo prie vieno vamzdyno
atveju, Sis turi bati skirtas iSskirtinai tik ventilia-
cijos sistemai.

UZVEDIMAS

Prie$ pradedant naudoti instaliacija, atlikti sekan-
Cius patikrinimus:

Elektros saugumo dispozityvai yra tinkamai pri-
jungti.

Néra jrengimo medziagy liekanu nei keisty kidnuy,
kurie galétu bati susiurbti, nei ventiliatoriaus zo-
noje nei vamzdynuose, jei ju batu.

Zemeés apsaugos sistema pajungta.

Elektros apsaugos dispozityvai yra tinkamai sude-
rinti ir operatyviame stovyje.

Elektros laidu jéjimy ir elektros rysiy sulaikymas.

PRADEDANT NAUDOTI

Kad propelerio sukimosi kryptis yra teisinga. Ne-
jau¢iamos anomalios vibracijos.

Jei buvo praleistas kuris nors dispozityvas elektros
instaliacijos apsaugos, iSjungti aparata is tinklo ir
patikrinti instaliacija pries jjungiant jj i$ naujo.

PRIEZIDRA

Prie$ manipuliuojant aparata, jsitikinkite, kad jis
yra iSjungtas i tinklo, nors ir bty sustabdytas,
ir, kad niekas negalétu jo jjungti tuo laikotarpiu.
Reikalingas reguliarus aparato patikrinimas. Jo
daznumas turi priklausyti nuo darbo salygu, kad
iSvengti purvo kaupimosi propeleriuose, turbino-
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se, varikliuose ir tinkleliuose, kuris galéty sukelti
rizika ir sutrumpinty pastebimai aparato veikimo
laikotarpj.

Valymo veiksmai turi bti labai atsargs, kad neis-
derinti propelerio ar turbinos.

Visuose priezidros ir taisymo darbuose, turi bati
atsizvelgta j saugos normas veikiancias kiekvieno-
je Salyje.

PRIETAISO ISMETIMAS

EEB teisés aktai ir svarstymas apie misu
ateities kartas reiskia, kad turétume vi-
sada perdirbti medZiagas, kai tai jma-
noma; prasome nepamirskite, kad visas
pakuotes reikia pristatyti | atitinkamas
— perdirbimo déZes,jokiu badu neiSmeskite
kartu su buitinémis atliekomis. Jei jusu prietaisas
taip pat pazenklintas Siuo simboliu, , prietaisa,pa-
sibaigus jo galiojimo/naudojimo laikui, atiduokite
sertifikuotai atlieky utilizavimo jmonei.

Kreipkités j Paslaugy Po Pardavimo Tinkla tam kad
iSsiaiskinti bet kokia abejone dél S&P produkty,
jei tai yra Ispanijos teritorijoje arba j savo jprasta
distributoriy likusiame pasaulyje. Rasti savo distri-
butoriu galite puslapyje WEB www.solerpalau.com
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Zag euxaploToUPE yia Tnv gpnioToolvn nou Oeixve-
1€ oTnv S&P ayopazovrag autd To npoiody, To onoio
KATAOKEUAOTNKE BACEL TWV TEXVIK®V KAVOVWV a0(pad-
Aetag nou cuppoppavovtal he TG npodtaypapég CE.
MpotoU eykataoThoeTe Kkat Béoete oe Aeltoupyia
auTo To NPoTdv, S1aBACTE NPOOEKTLKA QUTO TO EVTUMNO
odnylwy, To onoio nepthapBavel Baotkég cUPBOUAEG
yla Tn dLKA 0aG UYELD Kal yla TNV doQAAELd TwV XpN-
OTGV KATA TNV €yKATAOTAON, XPAON KAt cuvthpnon
auTtou Tou npotdévrog. OTtav ohokAnpwBei n eykata-
oTaon, Napad®oTe To NAPOV €VTUMO 0dNYLWV OTOV
TEAKO XpNOTN.

BeBalwBeite yla Tnv dploTn KATAOTAON TNG CUOKEU-
NG KaTa TNV agaipeon Tng ouokeuaciag. Onotodnmno-
TE ENATTWHA N aTEAELD UNApPXEL, To onoio oPeileTal
OTNV KATAOKEUN KOAUMTETAL anod Tnv gyyunon Tng
S&P. Tautoxpévwg, BeBalwBeire 6TL N cUOKEUA Nou
napaAdBaTte eival auth nou znTnoate KaldTITACTOL-
Xelanouavaypa@ovratoTnviAakETa  0dnyLv  KaAU-
MTOUV TLG AVAYKEG 0dG.

META®OPA KAI XEIPIZMOZ

H ouokeuaoia autng TNG OUCKEUNG €xel oxedlaoBel
HE TETOLOV TPOMO WOTE VA AVTEXEL OTLG KAVOVIKEG
ouvBnkeg petapopag. H ouokeun dev Ba npénet va
HeTapEPETAL Xwpig va BplokeTal péoa otnv apxikn
TNG OUOKeuaoia, OLOTL undpxel evOexopevo napa-
HOPPWONG N KATAGTPOPNG TNG.

H anoBnkeuon autol Tou npoldvtog Ba npénet va yi-
veTal apou TonoBeTnBel n cuokeun YEoa oTNV apxt-
KA TNG OUGKEUAaOia, o€ HEPOG OTEYVO KAl KaBapo peé-
XpL TNV €yKATAOTACNH TOU OTNV TEAKN Tou B€on. Mnv
anod€xeoTe pia ouokeun, epooov auth Ogv Bploke-
TaL OTNV APXLKN TNG CUOKeuaoia n €av napouctazel
evOeiEelg OTL €xel NON xpnolgonotnBel. AnopeuyeTe
TG KTUMNAPATA, TIG NTWOELG N TNV TonoBEThoN endvw
OTN CUOKEUAGia TNG GUOKEUNG OVTIKELHEVWV PEYA-
Aou Bapoug.

IHMANTIKEZ ZHMEIOQZEIZ T'A
THN AZ®AAEIA TOZO TH AIKH
ZAX 0X0 KAI TON XPHXITQON

H eykataoctaon Ba npénel va
npaypartonoteitat ano €&eldL-
KEUHPEVO MPOCWMLKO.

BeBatlwveoTe 0TL n gykataota-
on ylverat oUP@QWvVa HE TOUG
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HNXavoAOYLKOUG Kal NAEKTPO-
AOYyLKOUG KavOVEG MOU LOXUOUV
o€ KaBe xwpa.
Epooov 1eBel oe Aettoupyia, n
ouokeun Ba npénet va nAnpel
TLG akoAouBeg Odnyieg:
- Odnyia nepi xapnAng taong
2006/95/EQ0K
- Odnyia nept HAekTpOpayVNTIKNG
YupBarotntag 2004/108/EOK.
Ot avedLOTNPEG N OL CUOKEUEG
OTLG OMOLEC UMAPXOUV aveEWL-
OTNPEG, Elval OXeOLAOUEVOL ETOL
WOTE VA KWVOUV TOV QEPAa EVTOG
TWV oplwv nou unodelkvuovTal
OTNV MNAGKETA YE T XAPAKTNPL-
OTLKA TOU UNXAVAPATOG.
H ouokeun autn dev Ba npenet
va XPNOLPOMOLELTAL OE XWPOUG
ONoU UNAPXOUV EKPNKTLKA N OL-
aBpwTika UALKA/npotovra.
AuTth n oUuoKeun pnopeL va xpn-
owdonotnBet an6 nawdla nAkiag
8 eTwv Kal avw Kat and atopa pe
HELWUEVEG OWHATLKEG, aloBnTtn-
PLOKEG N OLOVONTLKEG LKAVOTNTEG
n EMewpn epgnelpiag kat yvwong,
EQPOOOV EXOUV TUXEL €MiBAeyng
N €KNAlOEUONG OXETIKA PE TN
XPNoN TNG OCUCKEUNG PE aopa-
An TpONO Kal va Katavoouv Toug
KlvOUvoug nou epnAekovrat. Ta



nawdla O0ev MpeENeL va naigouv
pe Tn ouokeun. KaBaplopog kat
ouvTnpnon Ogv eNUTPENETAL va
ylvovratr ano ta nawdla.

AIOAAEIA KATA THN EFTKATAZTAZH

BeBatwveaTe o011 dev undpxouv eAeUBepa avTikeipe-
va KovTd oTov aveploThpa nou Ba pynopouoav evoe-
Xopévwg va avappopnBolv. Eav npoketral n eykata-
oTaon va yivel p€oa oe kanotov aywyo, BeBalwveoTe
OTL 0TOV aywyd O€V UNAPXEL KAMOLO AVTIKELMEVO Mou
Ba pnopouoe va avappopnBei and TovaveutoThpa.
‘Otav npayparonoleitat n eykataoTaon piag OUoKEU-
NG, BeBalwveoTe 6TL €xouv yivel OAEG oL epyacieg
oTepéwong/ataBeponoinong Kkat 6Tt n enwpavela/
Baon eni tTng onoiag yivetalt n eykataotacn eivat
EMNAPK®G AVBEKTIKA MOTE va oTnpigel TN OUCKEUN
OTav auth AeLToupyel oTn péyloTn LoxU Tng.

MpoToU KAveTe XelPLOPOUG OE AUTA TN CUCKEUN, Be-
BawwBeitedTieivalanoouvdedepévnanoTopelpa ako-
pn KL av eivat oBnoTh.

EAéyETe OTL oL TLHEG TAONG KAL OUXVOTNTAG TOU PEU-
HaTog TPopodooiag CUPPWVOUV HE TIG aVTIOTOLXEG
TIMEG MOU avaypapovtal oTnv NAAKETA PE TA Xapa-
KTNPLOTIKA TNG OUOKEUNG.

H nAekTplKA €yKaTéoTaon TNG OUOKEUNG NpEneL va
nepthapBavet éva dlakontn 2 ndéAwv Pe anooTacn
€NAPQOV TOUNGXLOTOV 3mm oUP(Q®Va PE Ta NAEKTPLKA
npoTUNA TNG XWPAG EYKATACTACNG.

lla Tnv nAekTpoAoylkh oUvOeon akoAouBnoTe TIG
odnyie¢ nou Odivovrat oto didypappa olvdeong.
EAéyETe O6TL n yeiwon, epooov uNapxel, €XeL yivel
OWOoTA Kal OTL ol Pnxaviopoi Bepulkng npooTaciag
Kal npooTaciag and Tnv urnepéviacn Tou PeUPATOG
€xouv ouvdeBei kat puBuloTel oTa avtioTolxa aceaAn
opua.

Ye nepintwon oUVOEONG €VOG AVEULOTNPA O€ €vav
aywyo, o aywyog autd Ba npénet va xpnolponoteitat
anoKAELOTIKA yla To cuoThua e€agplopoU.

KATA TH ©EZH ZE AEITOYPTIA

H dtevBuvon neploTpoPnc Tng EAlkag eivat n owoTn.
Aev akouyovTtal kpadacopoi nou dev Bewpouvrat Qu-
oloAoyLKol.

Ye nepinTwon mou KAmnowog and Toug pnxaviopoUg
NAEKTPIKAG npooTaciag Tng eykatdotaong TeBel
EKTOGAELTOUPYLAG,ANOOUVOECTETNOUOKEUNANOTO
peupa Kkat eAEyETE TNV eykaTdoTacn npotoU BéceTe
Tn ouokeun Eavd oe AetToupyia.

OEZH ZE AEITOYPTIA

MpotoU B€oeTe o€ Aettoupyia Tnv eykartacTaon, npo-
Beire oToUG NapPaKATW EAEYXOUG:
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H otepéwon/oTaBeponoinon Tng GuoKeung Kat n
NAEKTPOAOYLKN £YKATAGTAON €XOUV YiVEL OWOTA.

Ot gnxaviopol NAEKTPLKNG NpooTaciag éxouv ouvde-
Bel owora.

Aev undpxouv UNoAeippaTa TwV UNK®V h TNG ouvap-
HoAOGYnong, aANG oUTE Kal §€va avTIKELPEVA OTNV NE-
PLOXN KOVTA OTOV QVEHLOTAPA N OTOUG OWANVEG, €AV
unapxouv, nou Ba pnopouacav va avappo@nBouv.

To ouoTnpa nNpoaoTtaciag yelwong eivat ouvoedePEVO.
Ot pnxaviopol NAEKTPLKAG NpooTaciag eivat ouvoe-
Ogpévol, 0waTa puBULOPEVOL Kal o€ KaTdoTaon AeL-
Toupyiag.

Ta onpeia 10000V TWV KAAWOIWY KAt oL NAEKTPOAO-
YLKEG OUVOETELG €ival aTeyavonolnyéva.

LYNTHPHZH

MpoToU enépBeTe N KAVETE XELPLOPOUG OTOV AVEL-
otnpa, BeBawwBeite 611 eivat anoouvdedepevog and
TO PEUPA, AKOMN KL av eival oBnoTog Kat 6TL kavévag
dev Ba ynopouoe va Tov BEoeL o€ AeLToupyia Kata TG
€pPYACIiEG OUVTAPNONG.

0 TaKTIKOG EAEYXOG TNG OUCKEUNG €lvatl anapairnTog.
H ouxvoTnTa TV TAKTIK®Y EAEYXWVY E6apTATAL MO TIG
ouvBnkeg epyaciag kat ot €Aeyxot autoi Ba npénet
va npayparonotouvral €T6L WOTE va ano@eUyeTat n
ouoowpeuon akaBapolwv oTLG €ALKEG, OTOUG OTPO-
Bihoug, 0TOUG KIVNTAPEG KAl 0T NAEypaATa, yeYovog
TO 0Moio eyKUPOVEL KVOUVOUG Kal HELWVEL ONPAVTIKA
Tn OLApKELa ZWNG TNG OUCKEUNG. Katd Tnv ekTéAe-
on Twv €pyactwv kaBaplopol endelkvUeTE HeyaAn
NPOOOXN va PNV UNApEeL YETATOMLON TNG €NKAG N
Tou oTpoBiAou.

Y€ OAEG TIG EpYACiEG OUVTAPNONG Kal EMIOKEURG Ba
npéneL va tnpoulvTtal ot kavoviopol acpaAeiag nou
LoxUouv o€ KaBe xwpa.

AMOKAEIZTIKH XPHZH KAl ANAKYKANZH

H vopoBeoia tng EE Kat n ektipnon pag yia

TIG MEANOVTIKEG YEVLEG ONPAiVEL OTL NPEMEL

navTa va avakUKA®VOUPE UALKG 6Mou givat

duvatdv, pnv Eexdoete va TonoBeThoeTe
. OAEG TIG OUOKeUaoieg oToug KATdAAnAoug

KGdoug avakUKAWONG. Av N CUOKEUN 0dg
(PépeL Kat auth To oUpPBoAo, NnapakaAeioBe va To pe-
TAPEPETE OTO MANCLESTEPO XWPO dlaxeiplong amo-
BARTwV 01O TEAOG TNG UNNPETLag ZWAG TOU.

la dleukplvioelg oxeTikd pe ta npotovra Tng S&P,
aneuBuveaTe oTo AikTuo Ynnpeolawv After Sales eav
eloTe KaATOlKOG lonaviag n oToug Kata Toénoug dia-
VOHELG Kal avTlnpoo®noug yla OAEG TLG UMOAOLNEG
x@peg. Na va evronioeTe kKanolov Tontko dlavouea,
enwoke@Oeite Tnv LoTo0EAida pag otn OlelBuvon:
www.solerpalau.com
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Bnarogapum 3a fosepue, NposiBNeHHOe K MPOAyKLuK
KoMnaHum “S&P”, u nokynky faHHoro usgenus. sgenve
M3roTOBJIEHO B COOTBETCTBUM C TEXHUYECKUMU HOpPMaMK
besonacHocTH, oTBeYaKWMMK CTaHAapTaM EBponeiicko-
ro CoobuiecTsa.

pexpe 4eM MpUCTYNUTb K YCTaHOBKE W 3anycky AaH-
HOrO annapata, BHWMATeNIbHO 03HAKOMbLTECH C [AHHbLIM
PYKOBOACTBOM MO 3KCriyaTauuu. B Hem copepxatcs
yKasaHus, BaxHble Ans obecneyeHus kak Baweit 6es-
onacHocTH, Tak 1 besonacHocTH nofb3oBaTenen B xoae
€ro YCTaHOBKM, 3KCM/yaTaLuMu 1 TexHUYeckoro obcayxu-
BaHWus. Mo 3aBepLUEHNI0 YyCTaHOBKN NepefaiiTe pyKoBOA-
CTBO KOHEYHOMY MoJb30BaTeNto.

Mpu n3BneyeHnn annapata W3 ynakoBku ybeauTech B
TOM, YTO OH HaXOAMTCS B Haf/iexalleM COCTOSIHUM, Tak
Kak nioboit 3aBoAckoit AedekT nonafaet nog AencTene
rapaHTuu, npegoctasnsemoit “S&P”.

Kpome Toro, ybeautech B ToM, 4o Bbl 3aKa3biBanu
MMEHHO 3TOT annapar, a Take B TOM, YTO flaHHble,
npeAcTaBneHHble Ha HaKNenKe C TEXHUYEeCKUMU XapakTe-
puUCTMKaMK, COOTBETCTBYIOT Balunm noTpebHOCTAM.

TPAHCMNOPTUPOBKA U NEPEMELLEEHUE

YnakoBka [JaHHOro annapara no3gonisieT TPaHCNOpPTUPO-
BaTb €r0 B CTaHAAPTHbIX YCNOBUAX.

3anpellaeTcs TpaHCnopTMpoBaTh annapat 6e3 opuru-
HabHOI yNakoBKM, Tak kak 3TO MOXET MpMBECTU K ero
LehOpPMUPOBAHMIO NN NOBPEXAEHUIO.

BnioTe o OKOHYaTENbHOW YCTAaHOBKM W3AeNne AOSKHO
XPaHWTLCA B OPUTMHaNbHOW ynakoBke B CyXOM MecTe,
3alMLLEHHOM OT MbiAW. He npuHuMaiTe annapat 6e3
OpUr1HanbHO ynakoBKK Nnbo ¢ npusHakamn Toro, YTo
OH y>Xe UCMoNb30Bancs paHee.

He ponyckaiite ynapos, nafeHnii u pasmeLeHus Heraba-
PUTHBIX FPY30B Ha ynaKoBKy.

[pn nepeMelLeHNM TSXENbIX FPY30B UCMONb3YNTe
COOTBETCTBYIOLME MOLBEMHble YCTPOMCTBA BO U3be-
XaH1e HaHeceHWs TpaBM MepcoHany uUau YpeaMepHoro
[aBJIEHNs Ha yNaKoBKy.

He nogHumaiite annapaT, npues3biBas ero 3a kabenu,
3aXKVMMHYI0 KOSI0AKY, KPbINbYaTKY UK 3aLLUTHYIO peLueTky.

BAXKHO )15 BALLEH
BE30NACHOCTU U
BE3OMACHOCTHU
NONIb30BATENIEH

YcTaHoBKa [0JIKHa NPoU3BOANTHCA
KBaJ'IVI(I)VILI,VIPOBaHHbIMI/I cneunann-
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ctamu. Ybepnutecb B TOM, YTO Npu

ycTaHoBke —cobniofaloTcsd  Mexa-

HUYecKne W 31eKTpoTeXHUYeckne

npaBuna 1 HOpMbl, AeCTBYIOLLME B

Bawwen cTpaHe.

Mocne mycka annapaT AOMXKEH CO-

0TBETCTBOBATb MOJOXEHNAM Clefy-

towmx [upekTuns:

- Cranpapt N2 2006/95/CE "0 Hus-
koM HanpskeHun” (Mcnanug)

- CraHpapt N 2004/108/CE “06 anex-
TPOMarHWTHOW  COBMECTUMOCTH".
(Mcnanws)

BeHTunsatopel unu obopyposaHue,

B COCTaB KOTOPbIX OHW BXOAST, UC-

noNb3yloTca ANs NepemeLLeHuns no-

TOKa BO3[yxa B Mpefenax, ykasaH-

HbIX Ha Hakfeike C TEXHUYeCKUMY

XapaKTepucTuKamu.

He ucnonb3yiTe JaHHbIM annapat

BO B3pbIBOOMACHOW W KOPPO3WM-

Hom cpege. Ecnu Heobxogmmo ycTa-

HOBWUTb BEHTWUNATOP ANS NPUTOKA

BO34yXa B MOMeLlleHue, TAe ycTa-

HOBNIEH KoTen nnbo MHoOM annapat

C MOAOrpeBOM OT MaMeHM, Mpo-

BepbTe, YTobbI OTBEpCTVE AN no-

[ayv BO3gyxa B noMelleHun Bbino

LOCTaTOYHO LUMPOKMM Ans  obe-

creyeHUs YCTOMYMBOIO TOPEHMS.

[laHHoe ycTponcTBO MOXeT bbiTb

MCMONb30BAHO [eTbMU cTapwe 8

NneT U N0AbMU C OrpaHUYeHHbIMU

PM3NYECKUMU, CEHCOPHBIMK  UNK



YMCTBEHHbBIMU CMOCOBHOCTAMU MW
NoAbMK be3 onbiTa U 3HaHUI eciun
OHW HaXxoAaTCs NoJ KOHTPOJEM MK
NPOVMHCTPYKTUPOBaHbI OMbITHbI-
MU  B3POCILIMK MOb30BATENSAMU
W MOHMMAKT MOTeHUMaNnbHble pu-
CKM, CBAI3aHHble C UCMOSb30BaHM-
eM ycTponcTBa. [leT He JoMXHbl
Wrpatb C [AaHHbIM YCTPOWCTBOM,
Ynctka n obcnyxmBaHue [OaHHO-
ro yCTPOMCTBA He [OJIKHO NpOu3-
BOAMTbCS [LeTbMu 6e3 mpucMmoTpa
B3POC/IbIX.

TEXHUKA BE3ONACHOCTK NMPU YCTAHOBKE

Ybenuteck B TOM, uTo BONN3N BEHTUNATOPA OTCYTCTBYIOT
npefMeThl, KOTOpbIE MOTYT BbITb BTAAHYTHI B BO3/lyXOBO.
Mpw yctaHoBKke annapata ybeauTech B TOM, YTO Bbl BCE
3aduKcnpoBanu, a Takxe B TOM, YTO MaTepuan KOHCTPYyK-
LMK, Ha KOTOpOIl MpOM3BefeHa YCTaHOBKa, sBMseTCS
[0CTaTO4HO NPOYHbIM, YTObbI BbIAEPXaTb Bo3AeicTBME
annapata, paboTaloLero Ha MakcManbHoON MOLLHOCTY.
Mpexae yeM HayaTb kakue-nubo paboTbl ¢ annapaTom,
ybeauTech B TOM, 4TO OH OTK/IIOYEH OT CeTH, Aaxe eciu
annapat 0CTaHOBJEH.

YbenuTech B TOM, YTO 3HAYEHWSH HANPSXKEHWA U YACTOTbI
371eKTPOCeTN COBMafaloT C aHaNOTMYHbIMI 3HaUeHUAMMY,
YKa3aHHbIMW Ha HaKseiike ¢ TEXHUYECKUMI XapaKTepu-
CTUKaMK.

[ns ocyuwlecTBEHNS 3alMThl 31eKTPOYCTaHOBOK Heob-
XOAMMO NpeAycMOTpeTb aBTOMAaTUYECKUI BbiKilouaTesb
C KOHTaKTHbIM PacCTOSIHUEM MUHUMYM 3 MM, y0BAETBO-
psiolLni TpeboBaHMAM [aHHOrO 060pyAoBaHMS U COOT-
BETCTBYIOLLMM MEX/AYHapOAHbIM W HALMOHAMbHBIM 3M1eK-
TPOTEXHUYECKMM CTaHAapTaM.

[Ins NoAKYeHUs K 3NeKTPOCeTH ChepyiiTe ykazaHUaMm
no 3neKTpuyeckoMy coefinHeHuio. MposepbTe Lenb 3a-
3eMJIeHNs, NpU HanUunuK TakoBoW, W ybeauTech B TOM,
4TO YCTPOIACTBA TENNO3ALMTLI UM 3aLMTLI OT CBEPXTOKA
NOAK/IO4EHbI MPaBUIbHO U OTPEryNnpoBaHbl B COOTBET-
CTBUW C fONyCKaMMU.

B cnyyae nopcoefuHeHns BeHTUNATOPa K BO3MYXOBOAY
NocAefHNA [OMKEH WCMONb30BaTbCH MCKNOUNTENbHO
ANS BEHTUASLMOHHOI CUCTEMBI.

nycK

I'Ipe)K,ue 4YeM OCyLleCTBUTb MYCK annapata nposepbTe
cnepywouine napameTpbl:

/-\nnapaT Ha[eXHO 3aKpenieH U NpaBuUibHO MOAK/OYEH
K 3JIeKTpoceTu.

S

JnekTpuyeckue yCTporncTea 6e30NacHOCTH NOJKOYEHb!
HagfexalumM obpasoMm.

BHyTpM 1 BOKpyr BeHTUASITOpa, @ Takxe B BO3[yX0Bofax
OTCYTCTBYIOT OCTATKM MOHTaXHbIX MaTepUasos U MHOPOA-
Hble NPeAMeTbl, KOTOpble MOryT BbITb BTAHYTHI annapaToMm.
MoakntoyeHa cMCTeMa 3aLLMThI OT 3aMbIKaHUIA Ha 3eMIH0.
JrnekTpuyecKue 3aliMTHblE YCTPOACTBA MOAKMIOYEHDI,
LO/IKHBIM 06pa3oM 0TperynupoBaHbl U HaXoAsaTCa B pa-
BoyeM COCTOSAHUM.

epMeTUYHOCTL BBOAOB Kabens v 3neKTpUYecknx Coeam-
HEeHW.

NOC/NE BKNIOYEHUA

KpbinbyaTka BpalyaeTcs B BepHOM HanpasneHuu. OTcyT-
cTByeT Bubpauus.

B cnyyae cpabatbiBaHMsi OfHOMO W3 YCTaHOBMIEHHbIX
371eKTPUYECKMX 3aLLMTHBIX YCTPOWCTB, OTKIlO4MTE an-
napata oT CeTW U NpoBepbTe NMPaBUNbHOCTb YCTAHOBKM,
npexze YeM BKIOYUTb BEHTUASTOP NOBTOPHO.

TEXHUYECKOE OBCJTY)KUBAHUE

Mpexpe yeM HayaTb kakue-anbo paboTbl ¢ BEHTUNATO-
poM, ybeauTech B TOM, YTO OH OTKJIOYEH OT CeTH, Aaxe
eCNyt annapar oCTaHOBJEH, @ TakXe B TOM, YTO HUKTO He
CMOXET BK/IOYUTb €ro B X0 TeXHUYeckoro obcnyxusa-
HUS.

Heobxoaunmo perynsipHo npoBoAUTL NPoOBEpKY annapata.
YacToTa npoBepok [oSXHa 3aBUCETb OT YCNOBWIA 3KC-
nayatauuu Bo u3bexaHue 3arpsasHeHns nonactei, Typ-
BuH, ABMraTenen u peleTok, KOTOPOe MOXET NpUBECTU
K CO3/,aHMI0 OMACHbIX CUTyaLMii 1 B 3HAUNTENbHON Mepe
COKpaTUT Cpok cnybbl annaparta.

pu npoBefeHNM YNCTKM HeobXOANMMO BbITb O4EHb 0CTO-
POXHbIM, 4TOBbI He HapyLIMTb HanaHcUPOBKY KpblnbYaT-
KW unn TypOuHBI.

[pn npoBepeHun TexHuyeckoro obcnyxuBaHus u pe-
MOHTHBIX paboT A0MKHbI COBNIOAATLCS NpaBuaa TEXHUKK
be3onacHocTy, feiicTBYlOLME B KaX/0/ CTPaHe.

YTUJIN3ALNA U NEPEPABOTKA

Mocne okoHYaHusi cpoka CyXbbl MpopykTa

YTUNNU3MPYTe ero B COOTBETCTBUM C 3aKOHO-

[aTeNbCTBOM Balleil CTpaHbl, NpUHUMas BO

BHMMaHWe 3aboTy o OymylWwmMx MOKoNeHusX.
B 1037OMy, MOMeCTUTe noxanyiicTa Bce Matepy-

anbl, nopfexatye nepepabotke, u ynakosky
B COOTBETCTBYIOLME MYCOPHbIE KOHTEMHEPbI, 0CTasbHble
AeTanu oTnpasbTe B 6AMXalLLWiA LieHTp no cbopy v nepe-
paboTke COOTBETCTBYIOLLWX OTXOL0B.

[ng nonyyenns noboi fononHUTENbHON WHOPMALIMUK,
Kacatolencs npofykuum komnanun “S&P”, obpatutecs
B CeTb rapaHTUitHOro 1 nocnerapaHTUinHoro obcayxuea-
Hus, ecnu Bl npoxuBaeTe B Mcnanum - nubo k ogHoMy
13 Halux AucTpubbloTopoB 3a pybexoM. Cnucok auc-
TpnbblOTOPOB NMpeAcTaBfeH Ha HaweM Beb-cante www.
solerpalau.com
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[lsaikyemo 3a [oBip, BUSIBNEHWUI [0 NPOAyKUii KOM-
naHii “S&P”, Ta nokynky uboro Bupoby, KU BK-
pobneHuit BigNoBIAHO [0 TEXHIYHUX HOpPM Be3neku,
Lo BigNoBifalTb cTaHaapTaM €sponelicbkoro Co-
103y.

Mepw YMM NpPUCTYNUTK [0 iHCTaNlOBaHHA i 3anyc-
Ky BaHOro anapara, yBaXXHO 03HalloMTeCh 3 JaHOi0
IHCTpYKUI€lO 3 eKkcnnyaTauii, OCKifIbK1 B Hil yTpu-
MYeTbCS iHpopMaLlis, BaxvBa Ans 3abe3neyeHHs
sk Bawoi 6e3neku, Tak i be3nekun kopucTyBadis B
yaci 1Moro iHCcTanloBaHHS, eKkcnyaTauil i TeXHiYHO-
ro obcnyrosyBaHHs. 1o 3aBepLUEHHI iHCTaNtOBaHHA
nepefanTe iHCTPYKLit0 KOPUCTyBauy.

Mpv BUMMaHHI anapaTa 3 ynakoBku nepekoHanTechb
B TOMY, L0 BiH 3HAXOLWTbCSH B HANEXHOMY CTaHi,
oCKinbku Nobuin 3aBofcbkUi fedekT uu yLIKo-
IDKeHHs!, nignagaTb Nig Ao rapaHTii, sky npono-
Hye “S&P”. Kpim Toro, nmepekoHaiTecb B TOMYy, LU0
Bun 3amoBnsinu came el anapart, a Takox B TOMY,
L0 faHi, Mo3HaYeHi Ha NAACTUHL 3 IHCTPYKLiSMHU,
BiAgnosigaoTb Bawmm notpebam.

TPAHCNOPTYBAHHS | NEPEMILLEHHA

YnakoBka [aHoro anapata A03BOJI€ TPaHCMOPTY-
BaTW #Oro B HOpPMasnbHUX yMoBaX, 3abOpoHSETbCS
TpaHcrnopTyBaTh anapat 6e3 opuriHanbHol ynakos-
Ku, 60 Le Moxke Npun3BeCTH [0 10oro AedopMyBaHHS
UM YLUKOZKEHHS.

AX [0 KOHeYHOT ycTaHOBKM Bupib Mae 3axoByBa-
TUCb B OPUTiHaNbHI ynakoBLi B CyxoMy MicLi, 3a-
XULLEHOMY Bif MpoHMKHeHHs bpyay. He npuiimaiTe
anapart 6e3 opuriHanbHOI yNnakoBKM 4M 3 Npu3Ha-
KaMu TOro, L0 BiH BXe BUKOPUCTOBYBABCSA paHille.
He ponyckaiTe ynapis, nagiHb i po3MilLleHHs Hak-
MipHWX rpy3iB Ha ynakoBKy.

BAXJIMBO AJ15 BALLOI BE3MEKU TA
BE3NEKWN KOPUCTYBAYIB

YcTaHOBKOK MakTb 3alMaTUCh
kBanidpikoBaHi cneuianicTu.
[lepekoHanTecb B TOMYy, L0
MpW YCTaHOBLi BWKOHYKOTbCS
MeXaHIYHI Ta eneKTPOTexXHIYHI
npaBmna | HOpMU, WO AiloTb B
Bawin kpaini.

[Micna nycky anapaT Mae€ BIA-
NoBigATNU MONOXEHHAM  Ha-
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cTynHmx QupekTtus:

- Onpexktnea No 2006/95/CE
“Mpo HU3bKy Hanpyry”

- OnpexTtnea No 2004/108/CE
“MMpo enekTpoMarHiTHy cno-
NYYHICTL .

BeHTunatopn um anapatu, B

CKNag IKNX BOHW BXOASTb, BU-

KOPWUCTOBYIOTLCA ANA MnepeMi-

LLEeHHs MOTOKYy MOBITPS B Me-

ax, BKa3aHWX Ha NNacTuHLI 3

TEXHIYHUMM XapaKTepucTuka-

M.

He BwukopuctoBynte paHun

anapat B BubyxoHebesneyHum

| KOPO3IMHO- aKTUBHUM Ccepef-

OBWLL .

Akwo HeobxigHO ycTaHOBUTH

BEHTUAATOP O19 BUTAXKW Mo-

BITPA B MPWMILLLEHHI, A€ yCTa-

HOBMEHUN KOTEN YM IHLIWWA

anapaT 3 MigirpisoM Big BOr-

Hi0, NepeBipTe, YN OTBOPU ANS

nogayi NoBITPS B MPUMILLEHHI

L0OCTaTHbOI LWMPUHK, Wob 3a-

Be3neunTy NocCTiNHE rOpiHHS.

[MpncTpin He MOXe BUKOPUCTO-

ByBaTMCb ocobamu BikoM po 8

pOKiB, @ TakoX, ocobamn 3 ¢i-

3UYHWMK, PO3YMOBUMU Baja-

MK, Be3 IHCTPYKTyBaHHS LWOA0

npasmn 6e3nekn KOPUCTyBaHHS

BEHTUNATOPOM Ta Harnsgy Ao-



pocnux. [LiTaM He [03BOSIEHO
irpu i3 npuctpoem (BeHTUNATO-
poM). KoprcTyBaHHA, oumiLeHHN
BEHTUNATOpPA He [03BOJIAETbCH
be3 Harnsgy LOpOCHMX.

TEXHIKA BE3MNEKW NMPU YCTAHOBLI

[MepekoHaliTecb B TOMY, Lo nobnusy Bif BeHTU-
NFTopa HeMaE He3akpinieHux npepaMeTiB, KoTpi
MoryTb 6yTW BTAITHEHi anapatoM. [1pu ycTaHoBLi B
noBiTPOBOAI NepekoHaWTecb B BiACYTHOCTI byab-
AKUX NPefMEeTIB, Lo MOryTb byTv BTATHEHI BEHTU-
NATOPOM.

pu ycTaHoBLi anapaTta nepekoHanTech B TOMY, LLLO
BW NPU3BeNN BCi 3aKPiNIeHHs, a TakoXx B TOMY, L0
MaTepian KOHCTPYKL,i, Ha KOTpiil Npu3BeAeHa ycTa-
HOBKa, € OCTATHbO TPMBANWM, W06 BUTPUMATH fito
anapara, Lo Npauoe Ha MakCUMasbHi MOTYTHOCTI.
Mepww 4nM posnoyaTn byab-ski poboTu 3 anapaTom,
nepeKoHanTech B TOMY, L0 BiH BiAiMKHEHWI Bif Me-
pexi, HaBiTb AIKLLLO anapaT CMUHEHWIA.
[lepekoHalTecb B TOMy, W0 3HAYeHHs Hanpyru i
4yacToTM enekTpoMepexi CcniBnajaloTb 3 aHano-
FYHUMK 3HaAYEHHSMW, BKa3aHUMKU Ha Tabnuuui 3
TeXHIYHUMK XxapakTepuctukamu. EnektpiyHa ycra-
HOBKAa MOBMHHA YBUMKHYTb MOABINHWMIA BMUKaY i3
3330pOM KOHTaKTa,He MeHbL 3 MM, KOPPEKTHa Bif-
CTaHb y BIANOBIAI 3 €NeKTPUYHUMKU CTaHAapTaMu
KpaTHW- iHCTantoBaHHs.

[ins nigKNoYeHHs [0 enekTpoMepexi CrifyinTe Ha-
KasaM Mo eNneKTpUYHOMY 3'€HAHHIO.

[lepeBipTe naHulor 3a3eMneHHs, AKWO BiH €, Ta
nepekoHanTech B TOMY, WO MpuUaagW Tenno3axucry
YW 3axUCTy Bif HAACTPYMY MiAKAOYEHI NPaBUIIbHO i
Bif\perynboBaHi B BiANOBIAHOCTI 3 AoNycKaMm.

B Bunapky nig’egHaHHA BeHTMASTOpa A0 MOBITPO-
BOJY OCTaHHI Mae BUKOPWUCTOBYBATUCb BUKIIOYHO
019 BEHTUASALINHOT CUCTEMU.

nycK

Mepw 4ymMM 3anycTuTi anapaT nepeBipTe HaCTyMHi
napameTpu:

Anapat HafiNnHo 3aKpinaeHWin i NpaBUIbLHO NifKII0-
YeHWI [0 enekTpoMepexi.

EnekTpuyni npunagu besnekn nigknoyeHi Hanex-
HUM YMHOM.

BcepeavHi Ta HaBKOO BEHTUAATOPA, @ TAKoX B M0-
BITPOBOAAX BiACYTHI 3aNIMLLIKN MOHTaXHWUX MaTepia-
NiB Ta IHOPIAHI NpeaMeTH, Ki MOXYTb ByTK BTATHEHI
anapaToM.

MigknioyeHa cucTeMa 3axucTy Bif, 3aMUKaHb Ha
3emiio.

EnekTpuyHi 3axucHi npunaav nifknoyeHi, Hanex-
HUM YMHOM BifiperynboBaHi i 3HaxoAsTbCa B pobo-
YoMy CTaHi.

S

[epMeTUYHicTb BBOAIB Kabento i enekTpuyHmnx cno-
NyYeHb.

nicna BKNKOYEHHA

KpunbuaTtka obepTaeTbes B BipHOMY Hanpsimky. Bia-
CYTHi aHOManbHi Bibpaii.

B Bunagky cnpalboByBaHHS OAHI 3 BCTAHOBIEHUX
eNeKTPUYHUX 3aXMCHUX NpWUNag BiAIMKHITE anapat
Bifl Mepexi Ta nepeBipTe NPaBUIbHICTb YCTAaHOBKM,
nepLl YMM BKJIKOYNTU BEHTUNATOP 3HOBY.

TEXHIYHE OBCJ1YTOBYBAHHSA

Mepw 4ynm posnoyatu byab-ski poboTu 3 BeHTUNSA-
TOpPOM, NepeKoHaTech B TOMY, LLLO BiH BifK/IOYeHUIA
Bifl Mepexi, HaBiTb AIKLLO anapaTt CNMHEeHUN, a Ta-
KOX B TOMY, L0 HIXTO HE 3MOXe BKJIIOYUTH i0ro B
X0[i TeXHIYHOro 0b6CcNyroByBaHHs.

HeobxigHo perynspHo npoBoAuTu nepeBipKy ana-
paTa. YacToTa nepeBipok Mae 3anexaTu Bif yMOB
ekcnnyaTauil, wob 3anobirtv 3abpyaHeHHs nanacri,
TypbiH, ABUTYHIB | peLLiToK, ke MoXe NpU3BecTu [0
CTBOpPEHHS Hebe3neyHux cuTyauit i B 3HaYHIN Mipi
CKOPOTUTb CTPOK cnyxbu anaparta. lpu npoBefeHHi
YUCTKK HeobxigHo byTn oye obepeXHuM, wob He
NopyLwnTW piBHOBAry KpMIbYaTKu 4n TypbiHu.

Mpu npoBefeHHi TexHiYHOro ob6cnyroByBaHHs i pe-
MOHTHUX pobiT HeobXiAHO TPMMATHCA NPaBUN TEXHI-
Kun 6e3neku, Lo AiloTb B KOXHIN KpaiHi.

3ABEPLLEHHS EKCMYATALIT TA
YTUNI3ALIA

3akoHopascTtBo EC Ta Hawa Bignosi-
LanbHicTb nepep ManbyTHIMW NOKOAIH-
HSIMU 3MYLUYE Hac 3filcHioBaTh 060B'A3-
KoBy nepepobky MaTepianis, AKlWO Ue
EEm  MOXMBO. _HE 3A_EYBAI/1'I_'E pqu_iLu,aTm
nakyBaNbHi MaTepianu B BiANOBIAHI KOH-
TeliHepu ans 36opy cupoBuHmn.  Akwo Baw Bupib
MiCTUTb Uei cumBon, byab nacka AocTaBTe Npu-
CTpif po Hawbnuxyoro 3aBofy i3 nepepobku BifA-
XOA4iB MicNsa 3aKiHYEHHS MOro TepMiHy ekcrnyaTauil.

[Ona oTpumaHHa ntoboi popatkoBoi  iHpopmauil
Wo#o Mpoaykuil kommaHii “S&P”, 3BepHiTbca B
Mepexy nicnsnpopaxHoro 06cnyroByBaHHs, SKLLO
Bu npoxuBaeTte B IcnaHii, 41 fo ofHOro 3 Halimx
nvcTpub’ioTopiB 3a koppoHoM. Cnvcok Anctpub’io-
TOpiB NPeACTaBseHNn Ha HalloMy Beb- calTi www.
solerpalau.com
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Bnarogaps Bu 3a okasaHoTo posepue B ,S&P”,
KynyBawKku To3u npoAyKT. Tol e npousBefeH cnea-
Balku yCTaHOBEHUTe TeXHWYeCKku npasuna 3a bes-
onacHocT 1 B cboTBeTcTBME ¢ EC cTanpapTw.

Monsi npoyeTeTe ToBa PLKOBOACTBO BHMMATENHO
npeau MoHTaxa WAM NyckaHeTo B eKcruioaTauus
Ha npogykTa. To cbabpXa BaxHa MHdOpMaLMs 3a
NNYHKU 1 noTpebuTenckn Mepku 3a bHesonacHocT,
KouTo TpsibBa Aa ce cnefBaT Npu MOHTaxX, ynotpeba
1 noaapbxka Ha obopyaBaHeTo. Cnep KaTo BeAHBX
e WHCTanupaH npopykTa, Mons npefavTe ToBa pb-
KOBOACTBO Ha kpaiHus notpebuten.

YBepeTe ce, Ye U3AeNNETO e B NepPeKTHO CbCTOoN-
HWe, koraTo ro pasonakosaTe. Bceku pgedekT unu
nospefa, OTKPUTW MpW pa3onakoBaHe ce NokpueaT
oT ¢abpuynaTa rapaHuus Ha ,S&P". Mons pa ce
yBEpWTe, Ye N3[eNMeTo CbOTBETCTBA Ha MOpbYaHWs
oT Bac npoayKT 1 faHHuUTe My oTroBapsT Ha BawwuTe
HY>XAN.

TPAHCMNOPT U OBPABOTKA

OnakoBkaTa, M3rnof3BaHa 3a TO31 NPOAYKT e Npoek-
TUpaHa Aa OCUTypU HOPMasHU TPAHCMOPTHU ycio-
Bus; Magenneto TpsibBa BUHaru fa ce TpaHcnoptu-
pa B OpMr1HasHaTa 0nakoBKa, 3a fia He ce noBpeau
unu gedopmupa.

MpoaykTbT TpsibBa fia ce CbXpaHsiBa Ha CYX0 MSCTO
B OpWrMHanHaTa cu onakoBKa, 3alWUTEeHO OT npax n
MpbCOTHSA, AoKaTo bbae nHcTanupaH. He npnemai-
Te AocTaBKkaTa, ako U3[enneTo He e B OpUrMHaHa-
Ta CU OMaKoBKa UM ako MMa NpU3HaLM 3a BbHLLIHK
NPOMEHN.

He nocTaBsifTe HULLLO TeXKO BbPXY NPOAyKTa U 13-
bsireaiiTe aa ro yapste uau usnyckare.

BAXXHA NHO®OPMALUA
3A BE3OMACHOCT

HA MOHTAXXHULN U
NMOTPEBUTEJIU

MoHTaXbT Ha npoayKkTa Tpsibea
[a ce n3BbpLUBa 0T KBannudu-
LMpaH cneumanncr.

YBepeTe ce, Ye MHCTanaumaTa
CbOTBETCTBa Ha HopMuTe (Tou-
HUTE MexaHW4yecku 1 eNekTpu-
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yeckn Hopmu) B CboTBeTHaTa

Obp>KaBa.

BegHbX rotoB 3a nyckaHe B

ynotpeba, npoaykTbT Tpsab-

Ba [a OTroBaps Ha cliefHuTe

CTaHpapTL:

- lnpexkTnBa 3a HMCKO Hampe-
xeHune 2006/95/CE.

- dnpektnBa 3a enekTpoMarHuT-
Ha cbBMecTuMmocT 2004/108/
CE.

BenTunatopute (Mnu anapatu-

Te, BKJIlOYBALLM BeHTUNaTOpM)

ca npoekTupaHu pa obpabot-

BaT Bb34yXa B yyacTbLu C Na-

paMeTpu, onucaHu Ha Tabena,

MOHTMpaHa BbpXY KOpMyca M.

ToBa um3penuve He Tpsbea Aa

6bAe M3Mon3BaHoO B KOPO3MBHA

nnun necHo nlbyxnunea cpepna.

AKo BeHTMNaTopa Le ce wu3-

non3eBa 3a W3XBbp/iSHE Ha

Bb34yX OT MOMeLlleHue, Kbae-

TO € WHCTanupaH napeH Ko-

Ten WAuM Lpyr ropuMBeH ypeg,

yBepeTe ce, 4ye crpagarta vMma

[OCTaTbyeH MPUTOK Ha Bb3-

OyX, OCWUrypsiBall, HOPMaJIHO

ropeHe. To3u ypen Moxe fa ce

M3Mnosi3Ba OT Jeua Ha Bb3pacT

oT 8 1 noBeye roAuHU K xopa

C orpaHuyeHun dusnyecku, ce-

TUBHWU WIN YMCTBEHW HeOb3u



nnu 6e3 onNuT U No3HaHUg, ako
ca HabnwpgaBaHW UK UHCTPY-
KTUpaHW 3@ W3MNoNA3BaHe Ha
ypepa no besonaceH HauuH m
pa3bupat BKIOYEHUTE PUCKO-
Be. [leuaTta He TpsibBa pa cu
nUrpasaT c ypega.

MoynctBaHe M nopdpbXKa OT
noTpebuTens fa He ce nNpaBu oT
feua bes Hapzop.

BE30MACHOCT NPU NHCTAJIUPAHE

YBeperTe ce, Ye oKkono BeHTUNaTopa (anapatal, Koi-
To NpefAcTon Aa bbAe MycHaT B eKkcnioaTauus, HaMa
HeyKpereHW eneMeHTW (BUHTOBe, raiku ...), Tbil
KaTo CbliecTByBa pUcK Te fAa 6bAaT 3acMykaHu oT
Hero. AKo ro MHcTanupaTe BbB Bb3JyX0BOf, NpoBe-
peTe Ye 1 TOI e YACT OT eNleMeHTH, KOUTO MoraT aa
fbaat 3acMyKaHu OT BEHTWU/IaTopa.

Mpu MHCTanupaHe Ha U3AenueTo ce yBepeTe, ye
MOHTaXHUTe eIeMEHTU Ca Ha CBOETO MSICTO U KOH-
CTPyKLMSiTa € AOCTaTbYHO YCTOMYMBA Aa U3LBPXKM
npu paboTta Ha NbnHaTa My MoLHoCT. [Tpean nHcTa-
NnpaHe ce yBepeTe, Ye 3aXpaHBaHeTo e M3kiioye-
HO, BOPU 1 KOraTo U3AeNNeTO He e BKIIOYeHO.
[lpoBepeTe panu CTOMHOCTUTE Ha HanpeXeHueTo
CboTBeTCTBAT ¢ 0603HaYeHUTe XapaKTepUCTUKM Ha
Tabenata Ha kopnyca.

Enextpuyeckata uHctanauus Tpsabsa ga BkaouBa
[BYNOJIIOCEH K/IOY C KOHTAaKTHO pa3cTosiHue MoHe
3 MM, NpaBWUIHO U3MEPeHO U B CbOTBETCTBUE CbC
CTaHAapTUTe 3a eNeKTPUYeCcKn NHCTanauun Ha Cb-
oTBeTHaTa Abp>KaBa.

Mons cna3BaiiTe MHCTPYKLMWTE 3a CBbP3BaHe KbM
enekTpuyeckaTa Mpexa.

Ako e HeobxoanMo 3a3emsBaHe, NpoBepeTe, Ye TO
€ MpaBWJ/IHO HaMpaBeHO ¥ Ye TONANHHATa 3aLmuTa u
3aluTaTa OT NpeToBapBaHe ca W3rpajeHu crnopep
CbOTBETHUTE HOPMMU.

AKO BEHTUNATOPBLT € UHCTaNVpaH BbB Bb3[yX0BO[,
To Bb3fyxoBofa Tpsbsa Aa e caMo 3a BeHTuna-
LIMOHHa cucTeMa.

MYCKAHE B EKCINJIOATALMA

Mpenu nyckaHeTo B ekcnioaTauus Ha ypepa ce
yBepeTe, Ye:

N3penveto e pobpe obesonaceHo n cBbp3BaHeTo
KbM efleKTpuyeckaTa Mpexa e U3BbPLUEHO NpaBu-
HO.

3alUTHUTE YCTPOICTBA Ca NPaBUAHO CBbP3aHM.
HsMa HeykpeneHn enemMeHTH, KOMTO MoraT Aa 6b-
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[aT 3acMyKaHu OT BeHTunatopa. Ako BEHTUNaTopa
e MOHTVpaH BbB Bb3/[lyX0BOJ yBEPETE Ce, Ye Bb3fy-
XOBOJA € YNCT OT HEYKPENEeHN eNEMEHTH.
3a3eMsBaHeTO e NMPaBUIIHO OCbLLECTBEHO.
CpepcTBata 3a eflekTpuyecka 3allyuTa ca npaBuIHO
CBbP3aHM 1 roToBYU 3a ynoTtpeba.

OkabensBaHeTo e HaAEeXAHO 1 BNAro3alyuTeHo.
KoraTo BKklouBaTe MallMHaTa ce yBepeTe, ye:
Mepkarta (Typ6uHaTa) ce BbPTM B nNpaBuaHaTa no-
coka.

HAMA HEHOPMAJIHU BUBPALIUN

AKO HsiKoe OT 3alUWUTHUTe YCTPOWCTBA Nofaje cur-
Han, nsgenuneto HesabasHo Tpsibea fa bbae nskto-
YeHo OT eJl. MpeXa W usanaTta uHcTanaums Tpsabea
na bbae npoBepeHa BHUMAaTENHO NPeAu NOBTOPHO
BKJIOYBAHE.

MNOAAPBIKKA

Mpenu Bcska MaHWMynauWs Ha U3LenneTo ce yBe-
peTe, e To HE e CBbP3aHO C efl. MpeXa, Jopu 1 fa e
usknoyeHo. NpepoTBpaTeTe Bb3MOXHOCTTA HAKOM
Lpyr Ba ro BKAOYM OTHOBO, JoKaTo ce paboTu no
Hero.

MN3penveTo TpsbBa fa ce cepBU3vpa pefoBHO,B 3a-
BMCWMOCT OT yCNOBMATA, B KOUTO paboTu To, 3a Aa
ce usberHe HaTpynBaHe Ha NpPax U HEYUCTOTUM BbP-
Xy nepkata (TypbuHata), MoTopa uUnu npeanasHute
pewetku. Toea 6u Morno pa 6bae onacHo unun pa
HaManu ekcnioaTauMoHHMA Nepuos Ha CbOTBETHO-
TO n3genue.

[lokaTo ce nouncTea usgenveTo, TpsbBa fa BHUM-
BaTe fia He febanaHcuparte nepkarta (TypbuHaral.
LlanaTta nopapbkka, KakTo U peMoHTWTE TpsibBa Aa
ce M3BBPLUBAT B CTPOro CLOTBETCTBUE C MEpKWUTE 3a
CUTypHOCT 1 6e30MacHOCT Ha CbOTBETHAaTa AbpXKaBa.

W3BEXXAAHE OT YNOTPEBA U
PEUMKNUPAHE

EBponeiickoTo 3akoHopaTencTBo v Halla-

Ta aHraxmpaHocT KbM bbaeLlnTe nokone-

HWS, M3UCKBAT OT Hac Aa peuukivpame

oTnagbyHuUTe MaTepuanu. Mons He 3abpa-
B B7/17e 1a M3XBbPUTE BCUYKM OMaKOBBLYHM

MaTepuanu B KOHTeHepy 3a peuukanpa-
He. AKo BUAWTE TO3M CUMBOJ, NPU NOAMSIHA Ha U3-
[leNineTo C HOBO, MONS [a 3aHeceTe U3/1A3/10T0 OT
ynoTpeba enekTpnyecko 1 enekTpoHHo obopyaBaHe
B Hal-bnun3kns LeHTbp 3a cbbupaHe.

AKO MMaTe BBMPOCK OTHOCHO NpoaykTuTe Ha ,S&P”,
MOJIS CBbpXKeTe ce ¢ Aunbpa Ha S&P” 3a bunrapus
- ¢upma . TAHTPA-AB” O0[, unu ¢ Hawwms oTaen
3a cnepnpopaxbeHo obcnyxsaHe B McnaHus. Ako
nMaTte HAKakBM CbMHEHWs, MO noceTeTe HalaTta
WHTEpHeT cTpaHuua www.solerpalau.com
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XBana BaM wTo cTe KynoBWHOM 0BOI NpoM3BoAa
ykazanu nosepetbe ,.C u "-y.OBaj npoussog je
n3pafeH npema TexHW4Koj perynatueu o besbep-
HOCTW Koja je y cknafy ca ctaHgapuma Esponcke
YHuje.

Mpe Hero wTo ypefaj noctaBuTe U NycTuTe y pag,
naxJbnBo NpoyuTajTe YnyTcTBO. YNYTCTBO CafpXu
Baxxe uHdopMaLmje o Mepama koje Tpeba cnpose-
CTW papu Bawe 6e3befHocTn kao u besbepHocTn
OCTaIMX KOPUCHMKA 3a BpeMe MocCTaBsbatba, KO-
puwherba 1M oppxaBarba pousBoga. Kapa ypeRaj
rocTaBuTe, YNyTCTBO NpeAajTe KpajitbeM KOPUCHUKY.
Kapa otnakyjete ypefjaj, nposepute fa nu je y be-
cnpekopHoM cTarby. lapanumja .C u M" nokpusa
cBakn $abpuuku HepfocTaTak. Takofe, ogMax npo-
BepuTe Aa Nin ce paau o ypefjajy Koju cTe Hapyyu-
N1 Te fia ce NnofaLy Ha MJoYMLM Koja ce Hanasm Ha
BEHTUNaTopy, oarosapajy Balwnm norpebama.

MPEBO3 U PYKOBAHE YPEBAJEM

Ambanaxa oBor ypefjaja je HanpaB/beHa Tako fa
noAHece HopManHe ycnoBe npeBo3a. Ypehaj He
Tpeba npeso3uTn 6e3 weroBe opruHanHe amba-
naxe 13 pasnora wTo 61 ce Morao owTeTUTH UK
NCKPUBUTH.

[o noctaBrbakba, ypefaj Tpeba cknaguwtutn y
HEroBoj OpuUrMHanHoj ambanaxu, Ha CyBoM MecTy,
3awTmheHoM of nprbaBLwTHe. Kaga BaM ce ypehaj
ucnopydyje, HemojTe npuxsaTuTn ypehaj 6e3 opru-
HanHe ambanaxe unu ypefjaj Ha KoM cy BUATBUBU
3HaKoBW paHuje ynotpebe. Hemojte cTaBmatn
Tellke npefMeTe Ha ypefjaj, 3aWTUTUTe ra of yaa-

palia v HeMojTe ra UCnyLTaTh Npu NpeHocy.

BAXXHE MUHOOPMALIMJE 3A
KOPUCHUKE U MOHTAXEPE

[NocTaBmare ypehaja Mopa
obaBuTK KBanndmnKoBaHo
cTpy4Ho nuue NpoBepuTe fa nu
je nocTaBsbame ypehaja ypahe-
HO y cKnafly ca HopMaTMBUMA
KOJV BaXke y BaLLOj 3eMJbU.
Kaga ce nyctun y pag, ypehaj
Mopa wucnywaBaTu cnepehe
cTaHpapge:

38

- CtaHpapp 3a uHcTanauuje
Huckor nputucka 2006/95/
LE

- CtaHpapn 3a enekTpomar-

HeTCKy KoMnaTnbunHocT
204/118/LLE
BeHTunatopy wnan  anapatu

KOjU MX Capp>e Cy HanpaBbe-
HW Tako ga nokpehy Ba3gyx
YHyTap rpaHuua 03Ha4yeHux
Ha NaoYnLM rae Cy HaBefeHe
ocobuHe ypehaja.

OBaj ypehaj HeMojTe KOpUCTU-
TW Yy eKCMI03UBHOM UIN KOPO-
3MIBHOM OKPY>XXEHbY.

Ako he ce BeHTMnaTop 3a
n3Bnayere Basgyxa NocTaBu-
TV Ha MecTy rae he nssnaunTu
Basfyx M3 npoctopuje rae je
nocTaB/beH KoTao, bojnep nnu
Hekun gpyru ypehaj ca carope-
BarbeM, NMpoBepuTe Ja n cey
npoctopujy ybauyje [0BOSbHA
KONMMYMHa Ba3xyka kKako bu ce
obe3benmno wmucnpaBHO caro-
peBarbe. VI3na3 3a nsBnavere
Ba3ayxa He cMe BuTK noBe3aH
Ha LpeBO Koje Ce KOpUCTM 3a
n3Bnayewe AMMa WM ucna-
perba 13 ypehaja koju page Ha
rac uau Lpyro ropuBo.

Ypehaj HeTpeba pa kopucte
Jeua unm ocobe ca nocedbHUM



notpebama 6e3 Hag3opa ofro-
BOpPHOr nuua koje he BoauTw
padyHa o be3bepgHoj ynopebw.
Mnahly peuy Tpeba Hagsupa-
TW W CNpPeYnTn ux ga ce urpajy
ypehajem.

BE3BEAHOCT MPU NOCTABJbAKY

Y 61131HN BeHTUNATOpa He CMejy cTajaTu npeame-
T Koje Bu BeHTUNaTop Morao ycucatu. Ako he BeH-
TunaTtop 6UTU MocTaB/bEH y KaHar,

Tpeba npoBepuTM Aa Nu y KaHasy uMa npeame-
Ta koje 6bu BeHTMnaTop Morao ycucatu. llpu no-
cTaB/barby ypehaja, nposepute ga nu je ypehaj
npuyBpwheH Ha CBMM MeCcTUMa U [la NN je KOH-
CTPYKLMja Ha Kojy je nMocTaB/beH [OBOJbHO YBPCTa
Te Aa Moxe [a M3Apxu TexuHy ypehaja npu pagy
MYHOM CHarom.

[pe noyeTka pykoBarba ypefjajeM, npoBepuTe na
JIN CTe ra UCKon4vanu us Mpexe, 4ak nako je ypefaj
MCKJbYYeH Ha npekugauy.

Enextpo noBesuBatbe 3axTeBa ABOMNOJHU NpeKuay
ca pa3MakoM Of HajMatbe 3 MM MNpu KOHTaKTY, y npu-
MepeHOoj BeJIYMHe 1y CKady ca cTaHfapAuMa Koju
BaXke y 3eMJ/bM rje ce nocTas/ba onpema.

Mpu enexTpUYHOM MOBE3UBatLYy, CefuTe ynyTCTBa
Ha fnjarpaMy 3a noBe3uBatbe.

AKoO je HEONXo[HO y3eMibetbe, NPoBepUTE Aa v je
NpaBUIHO M3BELEHO U fia N Cy TepMUYKa 3allTu-
Ta Kao W 3awTuTa op npeontepehiera nosesaHe n
npunarofjeHe orpaHnyermMa.

Ako ce BeHTWnaTop MocTaBsba y KaHan, Taj kaHan
MCK/bYYMBO MOpa a Ce KOPUCTUTK 3a BEHTUNALMjY.

NYWTAKEY PAL

Mpe Hero wTo ypeRaj nyctute y pap, nposepuTe
cnepehe:

[a je ypefjaj noctaB/beH v aa cy enekTpo uHcTana-
Lvje NpaBUIHO n3BeAeHe

[la je ypefaj 3a enektpo besbepHocT npasuno no-
Be3aH

[a y 6113nHM BeHTUaTOpa UK Y KaHanMMa HeMa
CTpaHwux Tena Koje by BeHTUNATOp MOrao fa ycuca.
[a je npuksbyyeH onpema 3a enektpo besbepHocT
apekBaTHo npunarofjeHa v cnpemHa 3a pag,

[la cy ypefaju 3a enekTpo 3alWTUTY NPUKIbYYEHHU,
ucnpasHo nofefjeHn n ga ce Hanase y onepaTtvs-
HOM CTatby.

[la cy xuLe 1 eNekTpo KOHeKLMje KOPeKTHO 130510~
BaHe 1 He Mory 0N y KOHTaKT ca BOAOM.

Mpw nywTarby y pag nposepuTe:

[a ce envca kpehe y npaBoM cMepy.

[la HeMa HenpaBuAHUX BUbpaLmja.

Y cnyyvajy nckakara U3 MHCTanauuje Hekor of 3a-
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WTUTHUX enekTpuyHux ypehaja ypehaj ce Mopa
NCKIbYUUTU U3 Mpexe. MHcTanaumjy Tpeba jow jea-
HOM MPOBEPUTH NpPe NOHOBHOT MyLUTakba Y Paf.

OAP>XABAHE

lMpe Hero wWTo NoyHeTe Aa pykyjeTe BEHTUIATOPOM,
06aBe3HO ra UCK/byYUTe U3 Mpexe, Yak nako je
VCKJbYYEH Ha Npekmpaayy.

Pap ypehaja ce Mopa peaoBHO KoHTponucaTu. Mpu
KOHTponn Tpeba MMaTU Ha yMy ycroBe y Kojuma
ypehaj pagu. Yyectanoct koHTpona he 3aBucutH
ofi ycsioBa pafa. Tako ce cripeyaBa HaroMunaBame
np/baBLTWHe Ha enncama, TypbruHama, MoTopuMa n
peLueTkama, LWTo MoXe BUTM OMacHO 1 0CETHO CKpa-
TUTW pagHu Bek ypefaja.

Mpu ynwherby BofMTE padyHa Aa ce He MopeMeTu
ctabunHocT enuce un TypbuHe.

CBe aKTMBHOCTM Be3aHe 3a OApXaBatbe W Momnpas-
Ky ce Tpebajy oaBMjaTW y cKnpy ca perynaTtueoMm o
6e3benHOCTM Koja Baxu y 3eMsbn y Kojoj ce ypeRaj
rocTaBsba.

STAVLJANJE VAN UPOTREBE |
RECIKLIRANJE

Prema EEC zakonodavstvu i zbog brige za

buduca pokoljenja potrebno je reciklirati

materijale kad god je to moguce.

Molimo Vas ne zaboravite da odlozZite

svu ambalaZu u odgovarajuce kante za
— reciklazu. Ako Vas dotrajali uredaj na sebi
ima ovu oznaku, molimo Vas da isti odnesete do
najblizeg pogona za recikliranje ili da kontaktirate
sluzbe nadlezne za prikupljanje elektronskog
otpada.

Y cnyyajy fia MMaTe [OAATHUX NUTakba UKW CyMbU Y
Be3u ca ..C u MN" npoussoanma, obpatute ce ,beo-
TexHokNMMK " - oBnawheHom guctpubytepy .C v MN”
onpeMme 3a Cpbujy u LipHy lopy.

39



&P

Pateicamies, ka izvélgjaties S&P produktu, kas
razots, ievérojot Eiropas Savienibas standartam
atbilstosas drosibas tehnikas normas.

Pirms ierices lietoSanas vai montazas, ludzu, iepa-
Zistieties ar lietoSanas instrukciju. Taja ir svariga
informacija, kas attiecas uz Jlsu drosibu, ieri-
ces lietoSanas, montazas vai apkopes laika. Péc
montazas pabeigSanas, nododiet So lietoSanas
pamacibu gala patérétajam.

Pie izpakoSanas parliecinieties vai ierice ir perfek-
ta stavokli, jo jebkuru razosanas procesa radusos
defektu sedz kompanijas S&P dota garantija. Par-
liecinieties, ka produkts, ko esat iegadajies, atbilst
tam, ko esat pasatijis, ka arT to, vai uz produkta
datu plaksnes noraditie raksturlielumi atbilst JGsu
vajadzibam.

TRANSPORTESANA

Preces iepakojums ir izgatavots atbilstosi nor-
maliem transportéSanas apstakliem. levérojiet,
ka JUsu iegadata ierice vienmér jatransporté tas
originalaja iepakojuma, jo transportéjot to sava-
dak, prece var tikt deforméta vai salauzta.

Prece lidz montazas bridim jauzglaba tas originala-
ja iepakojuma un sausa vieta. Vélams raudzities,
lai iepakojuma neiekldtu putekli vai cita veida ne-
tirumi.

Uz iepakojuma nedrikst novietot smagus prieks-
metus, ka arT jaraugas, lai kaste neapgaztos vai
nenokristu uz zemes.

SVARIGA INFORMACIJA
LIETOTAJU DROSIBAI

Montazu drikst veikt tikai Sim
darbam atbilstosi kvalifice-
ta persona. Parliecinieties,
ka montaza noris saskana ar
valstT esoSajam elektroteh-
niskas drosibas normam. Bri-
d1, kad uzsakat ierices lietosa-
nu, tai jaatbilst sekojosajiem
standartiem:

- zemsprieguma instalacijas

standartam 2006/95/CE
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- elektromagnétiskas atbils-
tibas standartam 2004/108/
CE.

Ventilatoriem vai citam ieri-
cém ar ventilatoru gaisa plus-
mas virziens telpa ir noradits
uz datu plaksnes.
lerici nedrikst lietot eksploziva
vai mitra vide.
Instaléjot ventilatoru nosucei
telpas, kuras atrodas kurtuves
vai citi ar degSanas procesiem
saistiti agregati, parliecinie-
ties, ka telpa pietiekama dau-
dzuma pieplust svaigs gaiss.
Tas nepiecieSams So iekartu
normalai darbibai.
So ierici var izmantot beérni
vecuma no 8 gadiem un virs.
Personas ar samazinatam fi-
ziskam, sensoram vai garigam
sp€jam, vai personas bez piere-
dzes. Ja Sis personas ir atbils-
toSa uzraudziba vai ir apmaci-
tas izmantot ierici drosa veida
un ir izskaidrota instrukcija par
iekartas izmantosanu ar sapra-
tni uz iesaistitiem apdraude-
jumiem. Bérniem neieteicams
spéléties ar So ierici. Bérniem
ierices tirisana un apkope ne-
drikst veikt bez pieauguso uz-
raudzibas.



IETEIKUMI DROSAI IEKARTAS INSTALACIJAI

Parliecinieties, ka ventilatora tuvuma neatrodas
tadi priekSmeti, kas var viegli iekldt mehanisma.
Instaléjot iekartu parliecinieties, ka visi stiprinaju-
mi ir pietiekami izturigi, lai izturétu slodzi.

Pirms veicat jebkadas manipulacijas, parliecinie-
ties, ka ierice ir atslégta no stravas avota, pat ja ta
irizslégta.

Parbaudiet vai elektriskas stravas spriegums un
jauda atbilst raksturlielumiem, kas noraditi uz
produkta datu plaksnes.

Elektroinstalacijai japaredz divpolu slédzis ar vis-
maz 3 mm lielu spraugu, atbilstosi valstT pienem-
tajiem elektroizolacijas noteikumiem. Veicot elek-
tribas savienojumus, vadieties péc shémas.

Ja nepiecieSams sazeméjums, parbaudiet, ka tas
ir pareizi pieslégts, un arT to, ka termiska un pars-
lodzes aizsardziba ir pievienota un atbilstoSi piela-
gota.

Ja ventilators tiek instaléts gaisvada, tam jabat
paredzétam vienigi ventilacijai.

DARBIBAS UZSAKSANA

Pirms aparata ieslégSanas parbaudiet:

Ka elektriba ir pievienota pareizi un iekartas ins-
talacija ir veikta atbilstosi drosibas noteikumiem.
Drosibas ierices ir pareizi pievienotas.

Ka nav iesp&jama plivojosu priekSmetu noklisana
ventilatora. Ja ventilators tiek instaléts gaisvada,
parbaudiet vai tas ir brivs no jebkada veida prieks-
metiem, kas var noklat mehanisma.

Ka iekarta ir pareizi sazeméta.

Ka elektrodroSibas ierices ir pareizi pievienotas,
atbilstoSi noregulétas un darba kartiba. Elektri-
bas vadi un piesléguma vietas ir pareizi izolétas un
Udensdrosas.

Uzsakot darbibu, parliecinieties:

Ka ventilators griezas pareizi.

Ka nav parmérigas vibracijas.

Ja kada no elektrodrosibas iericém parstaj darbo-
ties, nekavéjoties atslédziet iekartu no stravas avo-
ta. Pirms atkartotas darba uzsaksanas, parbaudiet
vélreiz, vai instalacija ir veikta pareizi.

APKOPE

Pirms jebkada veida apkopes parbaudiet vai ierice
ir atvienota no stravas avota, pat ja ta ir bijusi ie-
prieks izslegta. Nepielaujiet tadu iespéju, ka kads
cits to var ieslégt laika, kad JUs ar to veicat jebka-
das manipulacijas. .

Aparats regulari japarbauda. Sts parbaudes javeic
ievérojot attiecigas ierices darbibas

principus, ar noltku, lai putekli un netirumi neu-
zkratos mehanisma.

Tirisanas laika jauzmanas, lai neizregulétos venti-
latora vai turbinas mehanisms.

Visa veida apkopes darbi javeic stingri ievérojot

S

attiecigas valsts droSibas tehnikas normas.

UTILIZACIJA UN NODOSANA PARSTRADEI

EEK tiestbu akti un mdasu ripes par
nakamajam paaudzém nozimég, ka mums
vienmeér vajadzétu parstradat materialus,
javien tasiriespéjams; ludzu, neaizmirs-
tiet novietot visu iepakojumu atbilstosa-
jas parstrades tvertnés. Ja jusu iericei
ir arT markéjums ar $o simbolu, lGdzu, nogadajiet
to tuvakaja atkritumu apsaimniekoSanas ripnica,
kad ierices kalpoSanas mizs ir gala.

Ja Jums rodas jebkadi jautajumi par S&P produk-
tiem, sazinieties ar musu tehnisko nodalu Spanija
vai dileri jebkura citd valstl. Informaciju varat at-
rast arT interneta: www.solerpalau.com
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Va multumim pentru increderea acordata S&P prin
cumpararea acestui produs. Acesta a fost fabricat
respectand reglementarile tehnice in vigoare pri-
vind siguranta in exploatare si in conformitatea cu
standardele EC.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte
de instalarea si punerea in functiune ale acestui
produs. In el veti gasi informatii referitoare la ma-
surile de siguranta ale personalului si utilizatorilor
ce trebuiesc urmate la instalarea, utilizarea si in-
tretinerea echipamentului. Dupa instalarea echi-
pamentului, va rugam sa inmanati acest prospect
utilizatorului final.

Verificati ca echipamentul sa fie in stare perfecta la
despachetare. Orice defect constat la origine este
acoperit de garantia S&P. Va rugam sa va asigurati
ca echipamentul de instalat coincide cu produsul
comandat de dumneavoastra si ca instructiunile ce
il insotesc sunt suficiente necesitatilor dumnea-
voastra.

TRANSPORT SI MANIPULARE

Ambalajul echipamentului a fost proiectat astfel
incat sa suporte conditii normale de transport.
Echipamentul trebuie transportat intotdeauna in
ambalajul original, altfel se poate deforma sau
defecta.

Echipamentul trebuie depozitat intr-un spatiu us-
cat, in ambalajul sau original, protejat de praf si
murdarie pana la instalarea sa in locatia definitiva.
Nu acceptati livrarea daca echipamentul nu este in
ambalajul sau original sau dovedeste semne clare
ale modificarii ambalajului de orice fel.

Nu puneti greutati pe echipamentul ambalat si evi-
tati lovirea sau scaparea sa.

INFORMATII IMPORTANTE
PENTRU SECURITATEA
INSTALATORILOR SI
UTILIZATORILOR

Instalarea echipamentului
trebuie facuta doar de persoa-
ne calificate.

Asigurati-va ca instalarea co-
respunde cu normele mecani-
ce si electrice locale, ale tarii.
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Odata instalat, echipamentul
trebuie sa indeplineasca ur-
matoarele standarde:

- Standard pentru Instalatii de
Joasa Presiune 2006/95/CE
- Standard pentru Compati-

bilitatea  Electromagnetica

2004/108/CE.
Ventilatoarele, sau echipa-
mentele ce le incorporeaza, au
fost proiectate pentru a depla-
sa aerul in zona mentionata
conform caracteristicilor sale.
Acest echipament nu trebuie
utilizat in atmosfere explozive
sau corozive.
Daca un ventilator urmeaza
a fi instalat pentru a extrage
aer dintr-o incinta unde este
instalat un boiler sau alt echi-
pament cu combustie, asigu-
rati-va ca exista un aflux de
aer suficient pentru a asigura
o combustie adecvata.
Acest aparat poate fi utilizat de
catre copiii cu varsta peste 8 ani
si de persoane cu capacitati fi-
zice, senzoriale sau mentale re-
duse sau care nu dispun de ex-
perientd si cunostinte, numaiin
cazulin care sunt supraveghea-
te sau instruite in legatura cu
utilizarea Tn sigurantd a apara-
tului si numai daca inteleg ris-



curile pe care le implica acesta.
Copiilor le este interzis sa se
joace cu aparatul! Operatiuni-
le de curatare si intretinere nu
trebuie efectuate de catre copii
fard supraveghere. In cazul in
care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie inlo-
cuit de producator, de agentul
sau de service ori de o0 persoa-
na cu calificari similare pentru
a evita riscurile.

SIGURANTA IN TIMPUL INSTALARII

S

Nu au ramas elemente ce pot fi antrenate de flu-
xul de aer generat de ventilator. Daca ventilatorul
a fost montat pe tubulatura, asigurati-va ca acesta
este liber de elemente ce nu au fost fixate.
Impamantarea a fost facuta corespunzator. Dispo-
zitivele de siguranta sunt conectate corect, ajusta-
te corespunzator si gata pentru utilizare. Conduc-
torii si conexiunile electrice sunt bine izolate.
Cand echipamentul este pornit, asigurati-va ca:
elicea se roteste in sensul corect.

nu sunt vibratii anormale.

In cazul in care siguranta electrica cedeaza, apa-
ratul trebuie deconectat rapid de la sursa de ali-
mentare. Intreaga instalatie trebuie verificata cu
atentie inainte de repornirea echipamentului.

INTRETINERE

Verificati ca nu sunt elemente instabile, neasigu-
rate, langa ventilator, pentru a nu fi antrenate de
aerul in miscare. Daca instalarea se va face pe tu-
bulatura, verificati ca aceasta este libera de orice
element ce poate fi antrenat de functionarea ven-
tilatorului.

La instalarea unui echipament, asigurati-va ca toa-
te prinderile sunt facute si ca structura ce il susti-
ne este suficient de rezistenta pentru a il suporta in
regim maxim de functionare.

Inainte de a manipula echipamentul, asigurati-va ca
este deconectat de la sursa de alimentare electrica,
chiar daca echipamentul este oprit din functionare.
Verificati daca sursa electrica de alimentare co-
respunde valorilor mentionate pe eticheta echipa-
mentului.

Instalatia electrica trebuie sa includa un intrerupa-
tor/comutator dublu pol cu o distanta de contact de
minim 3 mm, dimensionata corect in concordanta
cu standardele electrice ale tarii unde se face in-
stalarea.

Va rugam sa urmati diagrama conexiunilor pentru
conectarea electrica.

Daca este necesara impamantarea, verificati ca
aceasta este conectata corect si ca protectia ter-
mica sau/si de supraincarcare a fost conectata si
ajustata limitelor corespunzatoare. Daca ventilato-
rul este instalat pe tubulatura, aceasta trebuie sa
deserveasca exclusiv sistemul de ventilatie.

PUNEREA IN FUNCTIUNE

Inainte de punerea in functiune a echipamentului
asigurati-va ca:

echipamentul este bine fixat si conexiunile electri-
ce au fost facute corect.

dispozitivele de protectie au fost conectate cores-
punzator.

Inainte de interventie, asigurati-va ca echipamen-
tul este deconectat de la sursa de alimentare, chiar
daca este oprit. Preveniti posibilitatea de a fi reco-
nectat in timpul manipularii.

Echipamentul trebuie intretinut periodic. Aceste
inspectii trebuie facute avand in vedere conditiile
de lucru ale echipamentelor, pentru a evita acumu-
larea prafului si murdariei pe elice, turbina, motor
sau grilaje. Aceste depuneri pot fi periculoase si
pot scurta viata echipamentului. In timpul intreti-
nerii, trebuie evitata descentrarea sau dezechili-
brarea elicei sau turbinei.

Toate intretinerile si reparatiile trebuiesc facute in
conformitate cu reglementarile din acea tara.

DEZAFECTARE SI RECICLARE

Legislatia EEC si grija noastra pentru

mediul inconjurator si generatiile viitoare

fac ca sa incercam sa reciclam echipa-

mentele cat mai mult posibil. Va rugam
EEEEm S° Nu uitati sa depozitati deseurile in

containere special amenajate. Daca echi-
pamentul achizitionat de Dumneavoastra are acest
simbol, va rugam sa-L trimiteti la cel mai apropiat
centru de colectare deseuri autorizat, dupa expira-
rea perioadei de functionare.

Daca aveti intrebari referitoare la produsele S&P,
va rugam sa contactati serviciul post- vanzare in
Spania, sau dealer-ul S&P din tara dumneavoastra
sau orice alta tara. Va rugam vizitati site-ul nostru
la www.solerpalau.com
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S&P ‘yi tercih ettiginiz ve bu Uriint aldiginiz icin te-
sekkir ederiz.Bu Uriin CE standartlarina ve teknik
glivenlik talimatlarina uyularak Uretilmistir. Litfen
cihazi monte edip calistirmadan once,ekipmanin
montaji sirasinda ve bakimi yapilirken takip edil-
mesi gereken onemli bilgileri iceren, bu kitapcigi
dikkatlice okuyunuz.Cihazin montajini gerceklestir-
dikten sonra bu kitapcigi kullaniciya teslim ediniz.
Paketi actiginizda cihazi kontrol ediniz.Cihazin
imalatindan kaynaklanan bir hasar oldugunda S&P
bu hasari karsilayacaktir.Litfen cihazin siparis et-
tiginiz Grin oldugundan ve sizin ihtiyaclarinizi kar-
silayip karsilamadigindan emin olunuz.

NAKLIYE VE TASIMA

Cihaz normal tasima sartlarina uygun olarak pa-
ketlenmistir.Herhangi bir zedelenme ve hasara yol
acmamak icin her zaman orijinal paketinde tasin-
malidir.

Cihaz,montaji yapilacak yere ulasincaya kadar kir-
lilik ve tozdan korumak amaciyla kuru yerde kendi
paketinde saklanmalidir. Orjinal paketinde olma-
yan veya size ulasmadan once acildigini tesbit et-
tiginiz Grinleri kabul etmeyiniz.

Cihazin tasinmasi veya muhafaza edilmesi sira-
sinda,cevresinde lzerine diiserek hasara yol acma

ihtimali olan drinler bulundurmayiniz.

KULLANIM VE MONTAJ
iCiN ONEMLI GUVENLIK
BiLGILERI

Kurulumun yetkili kisiler tara-
findan yapilmasini saglayiniz.
Kurulumun bulunulan tlkeye ait
mekanik ve elektrik normlarina
uygun oldugundan emin olunuz.
Cihaz kullanima hazir oldugun-
da asagidaki standartlara uy-
gun olmalidir.
- Dusuk basinclardaki kurulum
icin 2006/95/CE standardi.
- Elektromanyetik  uyumluluk
icin 2004/108/CE standardi.
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Cihazin yalnizca S&P tarafindan
belirtilen ozelliklerdeki havayi
egzost ettiginden emin olunuz.
Patlama riski olan ya da koroz-
yona neden olacak atmosferler-
de kullanmayiniz.

Eger cihaz kazan dairesi gibi
ortamlarda kullanilacaksa; bi-
naya, yanma icin gerekli olan
oksijen girisinin oldugundan
emin olunuz.

Bu cihaz, eger cihazin given-
i bir sekilde kullanilmasi ve
tehlikeleri hakkinda talimat ve
bilgi verlimis ise, 8 yas ve uzeri
cocuklar tarafindan ve fiziksel,
duyusal veya zihinsel yetenek-
leri eksik olan ya da deneyim
ve denetimde eksik olanlar ta-
rafindan kullanilabilir. Cocukla-
rin, cihaz ile oynamalari uygun
degildir. Temizlik ve bakimi, go-
zetimi olmayan cocuklar tara-
findan yapilamaz.

KURULUM SIRASINDA ALINACAK
GUVENLIK TEDBIRLERI

Cihazin calismasi esnasinda kiiclk parcalari cek-
me riski oldugundan, cihaz etrafinda risk olustura-
cak herhangi bir madde yada malzeme olmadigin-
dan emin olunuz. Eger cihaz kanal icerisine monte
edilecekse,kanalda cihazin icine kacabilecek her-
hangi bir madde olmadigindan emin olunuz.
Aparatlari monte ederken tim baglantilarin dogru
yapildigindan ve montaj elemanlarinin cihaz agir-
Ligini tasiyabilecek mukavemete sahip oldugundan
emin olunuz.

Cihaz kapali olsa bile aparatlari cihaza baglarken
ana glic kaynaginin kapali oldugundan emin olu-
nuz.



Montaj oncesi Uriliniin Uzerinde belirtilen elektrik
baglanti bilgilerinin (Volt,gli¢,frekans vb.) montaj
yapilacak mahaldeki ile uyusup uyusmadigina dik-
kat ediniz.

Elektrik montajinda; yeterli kapasitede, kontak
araligi en az 3mm olan ve montajin yapildigi ul-
kenin elektrik standartlarina uygun cift kutuplu
anahtar kullanilmalidir.

Elektrik baglantisi icin lutfen baglanti diyagramina
bakiniz.

Eger topraklama gerekiyorsa, topraklama bag-
lantisinin dogru yapildigindan emin olunuz.Motor
termigi ve asiri ylk rolesinin uygun bir sekilde
baglandigindan emin olunuz. Cihaz kanal icerisine
monte edilecekse, kanalin kesinlikle havalandirma
sistemine uygun oldugundan emin olunuz.

iLK CALISTIRMA

Cihazi kullanmaya baslamadan &nce, dikkat edile-
cek noktalar:

Cihazin elektrik baglantilarinin gtivenli ve dogru bir
sekilde yapildigindan emin olunuz.

Givenlik ekipmanlarinin uygun sekilde baglanmis
oldugundan emin olunuz.

Cihazin calismasi esnasinda kiiclik parcalari cek-
me riski oldugundan, cihaz etrafinda risk olustura-
bilecek herhangi bir madde yada malzeme olma-
diindan emin olunuz. E§er cihaz kanal icerisine
monte edilecekse, cihazin icine kacabilecek her-
hangi bir madde olmadigindan emin olunuz.
Topraklama baglantilarini uygun sekilde yapiniz.
Elektrik glivenlik ekipmanlari uygun sekilde bag-
lanmis, ayarlanmis ve kullanima hazir oldugundan
emin olunuz.

Kablonun ve elektrik baglanti kutusunun dogru ve
su sizdirmayacak sekilde kapatilmasini saglayiniz.
Cihazi calistirmadan dnce dikkat edilmesi gereken
hususlar;

Kanatlar dogru yonde donmelidir.

Gereginden fazla titresim olmamalidir,

Herhangi bir elektrik giivenlik cihazinin yanmasi
sonucunda, elektrik baglantisi ana kaynaktan he-
men kesilmelidir.Cihazi calistirmadan 6nce, biitiin
kurulum tekrar dikkatlice kontrol edilmelidir.

BAKIM

Bakimindan dnce, cihaz kapatilmis olsa bile elekt-
rik baglantisinin ana kaynaktan kesilmis oldugun-
dan emin olunuz. Cihaz calisirken baska sahislar
tarafindan midahale edilme olasiliini engelleyi-
niz.

Cihazi diizenli olarak denetleyiniz. Kanattaki, tir-
bindeki, motor veya 1zgaradaki kirliligi veya birikin-
tileri dnlemek icin, denetlemeleri cihazin calisma
sartlarini goz éninde bulundurarak yapiniz. Aksi
bir durum driinintiziin calisma 6mrini ciddi oran-
da kisaltabilir veya tehlikeye yol acabilir.

Cihazi temizlerken, kanat ve tiirbindeki balansi ko-

S

rumaya dikkat ediniz.
Biitlin bakim ve tamir islerini her {lkenin giivenlik
kurallarina uygun olacak sekilde yerine getiriniz.

HiZMET DiSi BIRAKMA VE GERi DONUSUM

EEC mevzuati ve gelecek nesiller icin dii-

siincemiz geregi mimkiin oldugu kadar

malzemelerin, her zaman geri donisi-

mini saglamaliyiz; litfen tim amba-
mmmmm  l2jlan uygun geri dénusim kutularina

birakmayl unutmayiniz. Eger cihaziniz,
bu simge ile de isaretli ise, litfen servis 6mriini
tamamlamis olan cihazinizi, en yakin Atik Yonetim
Tesisine birakiniz.

S&P iriinleri hakkinda herhangi bir sorunuz olur-
sa, lUtfen Ispanya’daki satis sonrasi misteri des-
tek servis birosuyla veya bulundugunuz llkedeki
yerel S&P saticilariyla irtibata gecin. Herhangi bir
konuda bilgi almak istediginizde www.solerpalau.
com ziyaret edebilirsiniz.
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